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"Extindere si reabilitare statie de ¢purare ape uzate din Orasul Zarnesti, judetul Brasov"
in mii lei/mii euro la cursul 4,5950 lei/EURO din data de 22.09.2017

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realiziirii

Nr. -' Valoare ] TVA
i Denumirea capitolelor $i | g A .
ot subcapitolelor de cheltuieli (g dva) - ey TVA)
Mii lei Mii Euro Mii Lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 s 6 7
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinere si amenajarea terenului
1.1 | Obinerea terenului 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 | Amenajarea terenului 469.649 102.209 89.233 558.883 121.628
Amenajari pentru proteciia -
1.3 | mediului si aducerea Ia starea 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
initialad
TOTAL CAPITOL 1 469.649 | 102.209 89.233 558.883 121.628
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea
2 | utilitagilor necesare 264.213 57.500 50.200 314.413 68.425
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 264213 | 57.500 | 50.200 | 314413 68.425
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asisten{a tehnici
3.1 | Studii de teren 84.548 18.400 16.064 100.612 21.896
S0 || SRNEpEUE e E 18.380 4000 | 3492 21.872 4.760
avize, acorduri §i autorizagii
3.3 | Proiectare §i inginerie 422.740 92.000 80.321 503.061 109,480
38 | Otgamizares procediilor de 75818 | 16500 |  14.405 90.223 19.635
achizitie ’
3.5 | Consultantd 175.024 38.090 33.254 208.278 45.327
3.6 | Asistenta tehnica 282.202 61.415 53.618 335.820 73.084
TOTAL CAPITOL 3 1,058.711 | 230405 | 201155 1,259,866 274,182
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii §i instalatii 8,418.816 | 1,832,169 | 1,599.575 10,018.391 2,180.281
4.2 | Montaj utilaj tehnologic 1,711.325 | 372432 | 325.152 2,036.477 443.194
Utilaje, echipamente
4.3 | tehnologice si functionale cu 6,845.299 | 1,489.728 | 1,300.607 8,145.906 1,772,776
maontaj |
4.4 | Utilaje fArd montaj si 2 }
cchiameite de fransport 1,286,600 |  280.000 | 244.454 1,531.054 333.200
4.5 | Dotari 551.400 120.000 |  104.766 656.166 142.800
4.6 | Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 18,813.440 | 4,094.329 | 3,574.554 | 22,387.994 4,872,251




CAPITOLUL 5: Alte cheliuieli

5.1 | Organizare de santier 437.904 95.300 83.202 521.105 113.407
5.1.1 | 5.1.1. Lucréiri de constructii 391.954 85.300 74.471 466.425 101.507
s st it 45.950 10.000 8.731 54.681 11.900

-~ organizirii santierului

Ry [ COmROARE, Cile, tixs, 123816 | 26946 |  10.693 134.509 151.753
costul creditalui
Comisionul bancii

5.2.1 | finantatoare (0,0%* 1,2, 3, 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
s15.1) ] B
Cota aferenta 1.8.C. (0,5% *

o C+M) 56.280 12.248 0.000 56.280 134.729

523 gj‘;‘[ffmm G 56280 | 12248 | 10693 66.973 14575
Cota pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului,

5.2.4 | urbanism si pentru autorizarea 11.256 2.450 0.000 11.256 2.450
Tucrarilor de constructii (0,1%
M)

5.2.5 | Prime de asigurare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Taxe pentru acorduri, avize si

526 e TS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cheltuieli diverse si

5.3 | neprevazute (10% * 1.2, 1.3, | 2,060.601 | d448.444 | 391.514 2,452.116 533.649
2,3, 4)

TOTAL CAPITOL S 2,622.320 | 570,690 | 485.409 3,107.729 798.809

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 | Pregatirea personalului de
exploatare 68.925 15.000 13.096 82.021 17.850

6.2 | Probe tehnologice si teste 137.850 30.000 26.192 164.042 35,700
TOTAL CAPITOL 6 206.775 45.000 |  39.287 246.062 53.550
TOTAL GENERAL 23,435,108 | 5.100.132 | 4.439.839 | 27.874.947 6,188.845
2'1“1'3"" CEM (1.2,1.3,2, 41,4250 | 1, 555056 | 2,449.610 | 2.138.632 | 13,304,588 2,915,035

Primaria Orasului
S.C. Hidroedil S.R.L. Zarnesti
Primar
Director General, Sef proiect,

ing. Lucian DASCALU

ing. Bogdan COLTA




Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectarea gi asistenta tehnica.

Valoare Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. cheltuieli —ik - :
Mii lei Mii Euro | MiiLei il lei Mii Euro
1 2 3 4 | 5 6 7
3.1, Studii de teren
Servicii |
1 | Studii geotehnice 20678 4,500 3929 24,606 5358
2 | Studil hidrologice 20.678 4,500 3929 24,606 5.355
3 | Studii topografice 43.193 8.400 8.207 51400 11.186
Total general subcapitol 3.1: 84,548 18.400 | 16.064 100.612 21.896
3.2 Obtinere avize, acorduri si autorizatil
Servicii
Objnerealprelungirea valabilitaji certificatulul
T | desirbanss: 6.380 1.388 1.212 7.592 1.652
Obtinerealprelungirea valabilitafii autorizatei de
2! | esmatrolind dashintare; 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obtinerea avizelor §i acordurilor pentru
racarduri si brangamente la refele publice de
3 ap, canalizare, gaze, termoficare, energie 3,000 0.659 870 3570 Urn
electricd, telefonie,
Obtinerea cerlificatului de nomenclatura
- stradalé gi adress; 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intocmirea documentatiei, obfinerea numarulul
5 | cadastral provizoriu gi inregistrarea lerenului in 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000
cartea funciara;
6 | Obfinerea acordului de mediu,; 1.000 0.218 0,190 1.180 0.259
7 | Obfinerea avizulul P.5.1,, 1.000 0.218 0.190 1.190 0.259
8 | Alte avize, acorduri 5 aulorizafji. 7.000 1.523 1330 8.330 1813
Total general subcapitol 3.2: 18.380 4,000 3.492 21.872 4,760
3.3 Proiectare si inginerie
Servicii
1 Chgltu]eli pentru elaborarea tuturor fazelor de 413,440 89.076 | 78.554 491,993 107 074
proieciare
_1 1 | Studiu de prefezabilitate 0.000 0.000 | 0000 0.000 0.000
1.2 | Studiu de fezabililate 32,974 7.176 6.265 38.239 8.539
1.3 | Proiect tehinic 253.644 55.200 | 48192 301.836 65,688
1.4 | Detalif ds executie 126.822 27.600 | 24.096 150.918 32.844
2 | Verificare proiect 4.227 0,920 0.803 5031 1.085 |
Elaborarea cerificatului de performanta
3 energelica a caldui 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii
% acordurilor, avizelor sl autorizatiilor S072 1104 0404 6.037 1‘314_
5 | Expertiza tehnica pentru lucrarile de interventie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 | Auditul energsfic 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000
Total general subcapitol 3.3: 422.740 92.000 | 80.321 503.061 109.480




3.4 Organizarea procedurilor de achizitie

Servici
4 Intocmirea documentatiel de atribuire si 4505 | 1.000 0873 5 468 1490
multiplicarea acesteia
Cheltuiell cu onorariile, transport, cazare si
2 | diurna membriilor desemnati in comisiile de 68.925 15000 | 13.086 82,021 17.850
avaluare .
3 Anunturi de participare si de alribuire a 2998 0.500 0437 9734 0505
conlractelor
Corespondenta prin posta, fax, posta
4 e 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total general subcapitol 3.4 (fara TVA): 75.818 16.500 | 14.405 90.223 19.635
3.5 Consultanta

Servicii

Sarvicii de consultanta |a elaborarea studiilor de

piata, evaluare 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000

Servicii de consultanta in domeniul

2 | managementului executiel investitiei sau 175.024 38.000 | 33.254 208.278 45.327
administrarea coniractului de executie
Total general subcapitol 3.4 (fara TVA): 175.024 38.000 | 33.254 208.278 45327
3.6 Asistenta tehnica
Servicil
Asistenta tehnica din partea proiectantului pe |
1 perioada de executie a lucrarilor 212.358 46.215 | 40.348 252,706 54 996
2 | Diriginti de santier 69,844 15.200 | 13270 83114 18.088
Total general subcapitol 3.4 (fara TVA): 282.202 61.415 | 53618 335.820 73.084
[ Total general capitol 3: | 1058711 [ 230405 | 201455 | 1250866 | 274182

S.C. Hidroedil 5.R.L.




DEVIZUL obiectului Camera deversor 1
in mii leifmii euro la cursul 4,5950 lei/EURO din data de 22.09.2017

Valoare Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA
ort. cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
Miilei | Mieuro | Milei | Milei | Mieuro
1 2 3 4 5 ] 7
|, | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000
Constructl: rezistenta (fundatji, structura de
2 | rezistents) sl arhitectur (inchidari exterioare, 375.180 81.650 71284 | 446465 97.163
comparfimentari, finisaje)
3 | lzolat 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000
4 | Instalaji elecirice 20403 4440 3877 | 4279 5,284
§ | Instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
B | Instalafii de incalzire, ventilare, climalizare, PS!, 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
radio-tv, intranet
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 | Instalatii de telecomunicafi 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL | 395.583 86.080 75.161 470.744 102.447
IIl. | MONTAJ
Monta] utilaje i echipamente tehnologice 35735 7777 6.790 42,525 9.255
TOTALI 35735 7.777 6.790 42.525 9.255
lll. | PROCURARE
Ulitaje 51 echipamente lehnologice 142.941 31.108 27.158 170.100 37.018
Utllaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I 142.941 31108 27.159 170.100 37.018
{ TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ill) 574,260 124.975 108.109 683.369 148.720
5.C. Hidroedil S.R.L.




DEVIZUL obiectului Gratare rare
in mii lei/fmii euro la cursul 4,550 lei/EURO din data de 22.09.2017

Valoare Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA
- cheltuiel (Fara TVA) (inclusiv TVA)
Miilei | Miieuro | Miilei Miilei | Miieuro
1 | 2 3 4 5 6 7
. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Constructii. rezisten(a (fundatji, structura de i
2 | rezistenta) §i arhitecturd (Inchideri exterioare, 35535 7.733 B.752 42287 8.203
compartimentar, finisaje)
3 | lzolati 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 | Instalatil electrice 10.029 2182 1.905 11.934 2597
5 | Instalafi sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
§ | Instalafi de incaizire, venlilare, climatizare, PSI, 306 0.000 6,000 0.000 0.000
radio-tv, intranet
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 | Instalati de telecomunicaji 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL 45.564 9916 8.657 54.221 11,800
Il. | MONTAJ
Montaj utileje §i echipamente tehnologice 43.180 9.397 8.204 51.385 11,183
TOTAL Il 43.180 9.397 8.204 51.385 11.183
. | PROCURARE
Utiiaje si echipamente tehnologice 172722 37.589 32.817 205539 44,731
Utilgje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL Il 172722 37.589 32.817 205.539 44731
[ TOTAL (TOTAL I+ TOTAL Il + TOTAL It 261.466 56.902 | 49678 | 311444 | 67714

S.C. Hidroedil SR.L.



DEVIZUL obiectului Statie de pompare apa uzata
in mii lelimii euro la cursul 4,5950 lei/EURO din data de 22.09.2017

Valoare Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de TVA
crt. cheltuieli (fard TVA) {inclusiv TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.060
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
2 | rezistentd) si arhitectura (inchideri exterioare, 105,033 22.858 19.956 124,980 2120
compartimentari, finisaje)
3 | lzclafjii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 | Instalatii electrice 91.480 19,909 17.381 108.661 23.691
5 | Instalalii sanitare 0.000 (.G00 0,000 0.000 0.000
6 | Instalatii de Incalzire, ventilare, climatizare, PS, 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000
radio-tv, intranet ' ' i i )
7 | Instalalii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0,000 0,000 0.000
8 | Instalatil de telecomunicaiji 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL | 196.513 42.767 37.338 233.851 50.892
. | MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 73628 16.023 13.989 87 617 19.068
TOTAL I 73.628 16.023 13.989 87.617 18.068
lil. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 294.511 64.094 55.957 350.468 76.272
Utilaje $i echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000
TOTAL Il 294.511 64.094 55957 350.468 16.272
[TOTAL(TOTALT+TOTALI+TOTALI) [ spass2 | 122884 | 107284 | 67193 | 14629

S.C. Hidroedil S.R.L.




DEVIZUL obiectului Cladire pretratare
in mii lei/mii euro 1a cursul 4,5950 le/EURO din data de 22.09.2017

Valoare Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de TVA
crt. cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Wi lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Constructii; rezistenta (fundafil, structura de
2 | rezistenta) si arhitecturd (inchideri exterioare, 542.198 117.997 103.018 645215 140417
o compartimentari, finisaje)
3 | lzolafil 0.000 0,000 0.000 0,000 0.000
4 | Instalatii electrice Tz B67.841 §9.228 370,857 80.731
5 | Instalalji sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
B i S 0.000 0000 | 0000 0000 0.000
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 | Instalaii de telecomunicatji 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTALI g53.927 185.838 162,246 1,016,173 221147
IIl. | MONTAJ
Montaj utilaje §i schipamente tefinologice 320,600 69.772 60.914 381.514 83028
TOTALII 320.600 69.772 60.914 381.514 83.028
lil. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 1,282.401 279.086 243,656 1,526,058 332113
Utilaje si echipamenta de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I 1,282.401 279.086 243,656 1,526.058 332113
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL i) | 2456929 | 534696 | 466816 | 2923745 | 636288

S.C. Hidroedil B.R.L.




DEVIZUL obiectului Camera deversor 2 si Camera masurare debit influent
in mii leiimii euro la cursul 4,5950 Ilei/EURO din data de 22.09.2017

Valoare Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor i subcapitolelor de TVA
ert. chettuleli (fara TVA) (inclusiv TVA)
Milei | Mieuro | Miilei Miilel | Miieuro
1 2 3 & 5 6 7
I. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamenle 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Constructji: rezistenta (fundafii, structura de
2 | rezistentd) si arhitectura (inchideri exterioare, 56.472 12.290 10,730 67.202 14 825
compartimentari, finisaje)
3 | lzofati 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 | Instalatii electrice 3.658 0.796 0.695 4353 0.947
5 | Instalalii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 | Instalatii de incélzire, ventilare, climatizare, PSI, 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
radio-tv, intranat f
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 | Instalati de telecomunicatji 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTALI 60.130 | 13,086 11.425 71.555 15.572
1. | MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 15.768 3432 2,956 18.764 4.084
TOTALII 15.768 3.432 2.896 18.764 4.084
ill. | PROCURARE
Utilaje s| echipamente tehnologice 63.073 13,726 11.984 75.057 16.334
Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL It 63.073 13.726 11.984 75.057 16.334
L TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL ll) } 138.971 30.244 26.405 [ 165.376 35.980

S.C. Hidroedil S.R.L.




DEVIZUL obiectului Reactoare biologice
in mii lel/mii euro la cursul 4,5950 lei/EURO din data de 22.09.2017

Valoare Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA
ert. cheltuieli (far& TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii Tei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. | LUCRARIDE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Constructii: rezistenia (fundalji, structuré de
2 | rezistentd) si arhitectura (inchideri exterioare, 2,177.341 473850 | 413695 | 2,591.036 563,882
compartimentari, finisaje)
3 | lzolatji 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 | Instalalii electrica 52.254 11.372 9.928 62.182 13.533
5 | Instalalii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
B 1nstaiatll_da incalzire, ventilare, climatizare, 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PSI, radio-tv, intranat
7 | Instalafji de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 | Instalatii de telecomunicalii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTALI 2,229,595 485.222 423623 2,653.218 577.414
Il. | MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 300.553 65409 57.105 357.658 77.836
TOTAL Il 300.553 65.409 57.105 357.658 T7.836
ll. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnelogice 1,202.213 261.635 228420 1,430,633 311.346
Utilaje si echipamente da transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotérl 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000
TOTAL I 1,202.213 261635 | 228420 | 1430633 311.346
TOTAL (TOTAL I+ TOTAL I+ TOTALI) | 3732361 | 812266 | 709149 | 4441509 | 96656

S.C. Hidroedil S.R.L.




DEVIZUL obiectului Canal de masura debite, parametri, prelevare probe apa epurata si Gura de varsare

in mii lelimii euro la cursul 4,5950 lei/EURO din data de 22.09.2017

Valoare Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA
crt. cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
" Miilel | Miieuro | Miilei Miilei | Miieuro
1 2 3 4 5 6 7
. | LUCRARIDE CONSTRUCTH
1 | Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Constructil: rezistenta (fundafji, structuré de
2 | rezistentd) si arhitectura (inchideri exterioare, 62977 13.706 11.966 74,943 16.310
compartimentari, finisaje) _
3 | lzolali 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000
4 | Instalafii electrice 7.316 1.592 1.380 8706 1.895
5 | Instalafii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 | Instalaii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
radio-tv, intranel
7 | Instalatil de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 | Instalaiji de telecomunicafji 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTALI 70.294 15.298 13.356 §3.649 18.204
Il. | MONTAJ
Montaj utilaje §i echipamente tehnologice 16,774 3.651 3.187 19,962 4,344
TOTAL I 16.774 3.651 3.187 19.962 4.344
lll. | PROCURARE
Utilaje si echipamenta tehnologice 67.098 14.602 12.749 79.846 17.377
Utilaje §i echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTALIN 67.098 14,602 12.749 79.846 17.377
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Iif) | 154166 33561 | 20201 | 183457 29.925

§.C, Hidroedil SR.L.




DEVIZUL obiectului Statie de sufiante
in mii lei/mii euro la cursul 4,5950 lei/EURO din data de 22.09.2017

Valoare Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA
ort. cheltuie (fard TVA) (inclusiv TVA)
Miilei | Miewro | Milei | Milei | Miieuro
1 2 3 4 5 6 7
. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Constructi; rezistenta (fundalji, structurd de
2 | rezistents) si arhitectura (nchideri exterioare, 113121 24618 21.493 134.614 29.296
compartimentar, finisaje)
3 | Izolatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 | Instalafi electrice 401763 | 87435 76335 | 478.088 |  104.047
5 | Instalafi sanitare 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000
6 | Instalafji e incalzire, ventilare, climatizare, PS!, 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
radio-tv, intrangt
7 | Instaiatii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 | Instalatii de telecomunicafji 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL| 514.884 112.053 97.828 612.7112 133.343
Il. | MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 81,240 17.680 15436 96.675 21.03%9
TOTAL I 81.240 17.680 15.436 96.675 21.039
ll, | PROCURARE
Ulilaje §i echipamente tehnologice 324.958 70.720 61.742 386.702 84.157
Utilaje si echipamente de transporl 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotéri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I 324959 70.720 61.742 386.702 B4.157
| TOTAL (TOTAL 1+ TOTAL I + TOTAL Iif) 921083 | 200453 | 175.006 | 1,096.089 |  238.540

5.C. Hidroedil S.R.L.




DEVIZUL obiectului Ingrosator gravitational namol in exces
in mil leifmii euro la cursul 4,5950 leilEURO din data de 22.09.2017

Valoare Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de TVA
ort chekwail (Fara TVA) (inclusiv TVA)
Wii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 & 7
I. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000
Conslructi: rezistenta (fundatii, structura de
2 | rezistentd) si arhitecturé (inchideri exterioare, 150.320 32714 28.561 178,881 38.929
compartimentar, finisaje)
3 | lzolati 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 | Instalafii electrice 4,004 0.871 0.761 4.765 1.037
5 | Instalalii sanitare 0.000 i 0.000 0.000 0.000 0.000
6 | Instalalii de incélzire, ventilare, climatizare, PSI, 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
radio-tv, intranet
7 | Instalalji de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000
8 | Instalafii de telecomunicafii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTALI 154.324 33.585 29.322 183.646 39.966
Il. | MONTAJ
Monta] utilaje si echipamente tehnologice 51084 | 11117 8.706 60.790 13.230
TOTAL I 51.084 11417 9.706 60.790 13,230
lIl. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 204,335 44 469 38.624 243158 52918
| Utilaje sl echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotari 0.0a0 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL Il 204.335 44.469 38824 243.158 52918
| TOTAL (TOTAL 1+ TOTAL Il + TOTAL ) 409.743 88171 |  77.851 | 487.594 |  106.114

S.C. Hidroedil S.R.L.




DEVIZUL ohiectului Cladire Mixta
in mii lei/mii euro la cursul 4,5950 lei/EURO din data de 22.09.2017

Valoare Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA
ert. cheltuieli (Fara TVA) {inclusiv TVA)
Mii le Mii euro Mii lel Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I, | LUCRARIDE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Constructji: rezistenta (fundatjl, structurd de
2 | rezisten{d) si arhitectura (inchideri exterioare, 528418 114.598 100.399 B28.817 136.848
compartimentari, finisaje)
3 | lzolafi 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 | Instalalji electrice 329,795 71073 62.661 392457 85409
5 | Instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 | Instalalji de Incalzire, ventilare, climatizare, PSI,
ot Wik 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 | Instalatii de alimentare cu gaze nalurale 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000
| 8 | Instalalii de telecomunicafi 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL! 858.213 186.771 163.061 | 1,021.274 222,258
IIl. | MONTAJ
Monta] utilaje §i echipamente tehnologice 712766 155.118 135426 B45.192 184.590
TOTAL Il T12.766 155.118 135.426 848.192 184.590
ll. | PROCURARE
Utilaje §i echipamente tehnologice 2,851.065 620471 541702 | 3392767 738.361
Utilaje 5i echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTALIN 2,851,065 620.4T1 541.702 | 3,392.767 738.361
[ TOTAL (TOTAL | + TOTAL 1l + TOTAL i) 4422044 | 962360 | 840188 | 5262233 | 1,145.208

S.C. Hidroedil S.R.L.



DEVIZUL obiectului Platforma temporara stocare namol deshidratat
in mii leilmii euro la cursul 4,5950 lei/EURQ din data de 22.08.2017

Valoare Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor i subcapitolelor de TVA
crt, cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei . Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
_1 2 3 4 5 6 7
I. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente D.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Constructii: rezistenta (fundatji, structura de
2 | rezistentd) si arhitecturd (inchideri exterioare, 139.248 30.304 26457 165.705 36.062
compartimentan, finisaja)
3 | |zolatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 | Instalali electice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 |
5 | Instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000
B I;;l;t;!ﬂ ﬁleh;?ﬁlzim, ventilara, climatizare, PSI, 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 | Instalafji de telecomunicati 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTALI 139.248 30.304 26.457 165.705 36.062
Il. | MONTAJ
Montaj utilaje §i echipamente tehnologice 31.871 £.036 (.055 37926 8.254
TOTALII M.8M 6.936 6.055 37.926 B.254
. | PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice 127 484 27.744 24222 151,706 33.015
Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotar 0.000 0000 | 0000 0000 | 0000
TOTAL Il 127.484 27.744 24222 151.706 33.015
TOTAL (TOTAL 1+ TOTAL Il + TOTAL Ill) 298,603 64.984 56.735 355.337 77.33

$.C. Hidroedil S.R.L.



DEVIZUL obiectului Statie pompare supematant
in mii leiimii euro la cursul 4,5950 leilEURO din data de 22.09.2017

Valoare Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor i subcapitolelor de VA
crt. cheltuieli (Fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Wi lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. | LUCRARIDE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Constructii: rezisten{a (fundatji, structura de
2 | rezistentd) i arhitectura (inchideri exterioare, 42.858 9.327 8143 |  51.001 11.099
compartimentar, finisaje)
3 | lzolatil 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 | Instalati electrice 10.374 2.258 1971 12.345 2,687
5 | Instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 | Instalafii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI,
radio-v. infranel 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 | Instalalii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 | Instalalii de telecomunicatji 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTALI 53.232 11.585 10.114 63.346 13.786
Il. | MONTAJ
Montaj utilaje §i echipamente tehnologice 13.333 2.902 2533 15.866 3453
TOTALII 13.333 2902 2.533 15.866 3.453
Ill. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 53.332 11.607 10.133 63.465 13.812
Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotari 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000
TOTAL Il 53332 11.607 10.133 63.465 13.812
[ TOTAL (TOTAL I+ TOTAL Ii + TOTAL i) | 119887 26.003 | 22780 | 142678 31,051

S.C. Hidroedil S.R.L.




DEVIZUL obiectului Cladire administrativa, laborator, ateliere
in mil lelfmii euro la cursul 4,5950 lei/EURQ din data de 22.09.2017

Valoare Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA
ert. cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
Ml i Mileuro | Miilei | Milei | Mieuro
1 2 3 4 5 8 7
I. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Construciji: rezistenta (fundatji, structura de
2 | rezistentd) si arhitectura (inchideri extericare, 421,821 91.800 80.146 501.967 109.242
compartimentari, finisaje)
3 | lzolati 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 | Instalafii electrice 25928 5.643 4827 30.856 6.715
§ | Instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 | Instalatii _de incalzire, venlilare, climatizare, P8I, 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000
radio-tv, infranat
7 | Instalatii de alimentare cu gaze nalurale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 | Instalatii de telecomunicafji 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000
TOTAL | 447.750 97.443 85.073 532.623 115.957
IIl. | MONTAJ
Monta] utilaje si echipaments tehnologice 8,525 1.855 1,620 10.145 2.208
TOTALI 8.525 1.855 1.620 10.145 2.208
IIl. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 3410 7421 6479 40.580 | 8.831
Utilaje si echipamente de transport 1,286.600 280.000 244454 | 1,531.054 333.200
Dotari 505450 110.000 96.036 601.4886 130,900
TOTALII 1,826.151 3097.421 346969 | 2173119 472.931
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ill) 2,282,426 496.719 433.661 | 2,716.087 591.096

S.C. Hidroedil S.R.L.




DEVIZUL obiectului Retele interioare
in mil leifmii euro la cursul 4,5850 lel/EURO din data de 22.09.2017

Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de TVA
ort. Cheltuiel (Féra TVA) (inclusiv TVA)
Millei | Miewo | Miilei | Milel | Miieuro
1 2 3 4 5 ] 7
I. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamenie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Construcii: rezistenia (fundafjl, structuré de
2 | rezistentd) sl arhitectura (inchideri exterioare, 212,673 46.284 40408 253.081 58.077
comparlimentari, finisaje)
3 | lzolafii 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000
4 | Instalatii electrice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 | Instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
B instlalal,ii _de incalzire, ventilare, climatizare, P3I, 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000
radio-tv, infranet
7 | Instalafii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 | Instalatji de telecomunicalji 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
. TOTALI 212673 46.284 40.408 253.081 55.077
Il. | MONTAJ
Montaj utilzje §i echipamente tehnologice 6.266 1.364 1191 7.457 1.623
TOTALII 6.266 1.364 1.191 7.457 1.623
lil. | PROCURARE
Utiaje si echipamente tehnologice 25066 | 5455 4.762 29828 | 6491
| Utilaje si echipamente de fransport 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000
Dotarl 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I 25.066 5.455 4.762 29.828 6.49
l TOTAL (TOTAL |+ TOTAL Il + TOTAL )] 244.005 53102 \ 46.361 290.366 63.192

8.C. Hidroedil S.R.L.




DEVIZUL obiectului Lucrari electrice
in mii leilmii euro la cursul 4,5950 lei/EURO din data de 22.09.2017

Valoare Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor i subcapitolelor de TVA
i, chbalol (Fara TVA) (inclusiv TVA)
Millei | Miieuro | Miilei | Miilei | Mieuro
1 2 3 4 5 6 | 1
I. | LUCRARIDE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Constructl: rezistenta (fundafi, structura de
2 | rezistentd) §i arhitecturd (inchideri exterioare, 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
compartimentari, finisaje)
3 | lzolati 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 | Instalatii electrice 1,308.682 284,806 248650 | 1,657.331 338.919
5 | Instalafji sanitare (.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 | Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PS5, 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000
radio-tv, intranet
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 | Insta\ajii de telecomunicatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTALI 1,308.682 284.806 248650 | 1,557.331 338.919
il. | MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTALI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ll. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotéri 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL It 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
} TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL )] L 1,308.682 284.806 248.650 | 1,557.331 338.919

$.C. Hidroedil S.R.L.




DEVIZUL obiectului Lucrari automatizare si SCADA

in mii lelimii euro la cursul 4,5950 lei/EURO din data de 22.08.2017

Valoare Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA
ert. cheltuleli (Fara TVA) (Inclusiv TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 ] 7
. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamenia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
2 | rezistentd) si arhitectura (inchideri extericare, 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
compartimentari, finisaje)
3 | Izolati 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 | Instalatii electrice 183.162 30,861 34.801 217.962 47435
5 | Instalaii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 | Instalafi de Incalzire, ventilare, climatizare, P3, 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
radio-tv, intranet
7 | Instalalii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 | Instalatji de telecomunicatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTALI 183.162 39.861 34.8M1 217.962 47.435
II. | MONTAJ
Montaj utilaje i echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
. | PROCURARE
Utilzje gi echipamente tehnologice 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000
Ulilgje §i echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTALII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
| TOTAL (TOTAL I+ TOTAL Il + TOTAL lt) 183.162 39.861 34801 | 217.962 47.435

5.C. Hidroedil S.R.L.




DEVIZUL obiectului Drumuri si platforme in incinta statiei de epurare, imprejmuiri si porti
in mii leifmii euro la cursul 4,5950 lei/EURO din data de 22.09.2017

Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA
ext chlitiah (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mil euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000
Construchii: rezistenta (fundatf, structura de
2 | rezistentd) si arhitectura (inchideri extericare, 503.213 109513 95.610 598.823 130,321
compartimentari, finisale)
3 | lzolati 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|4 | Instelatii electrice 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000
5 | Instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 | Instalafii de inc3lzire, ventilare, climatizare, P3l, 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000
radio-tv, infranat ; : ' ' '
7~ | Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 | Instalaii de telecomunicalji 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTALI 503.213 109.513 95.610 598,823 130.321
I. | MONTAJ
Montaj utilaje i echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTALII 0.000 D.000 0.000 0.000 0.000
ll. | PROCURARE
Ulilaje 5i echipamente tehnologice 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000
Utilaje si echipamente de fransport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotéri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I ] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL i + TOTAL lll 1 503213 | 108.513 95610 | 598.823 |  130.321

§.C. Hidroedil S.R.L.



DEVIZUL obiectului Lucrari de demolare a structurilor existente
in mii lei/mii euro la cursul 4,5950 lei/EURO din data de 22.09.2017

Valoare Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor i subcapitolelor de TVA
et cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
Millei | Mieuro | Miilei Miilei | Miieuro
|4 2 3 4 5 8 7
|. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamenle 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Constructi: rezistenta (fundafi, structura de
2 | rezistentd) i arhitecturé (inchideri exterioare, 191.830 41.748 36448 228.278 49680
compartimentar, finisaje)
3 | lzolatji 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 | Instalatii electrice 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000
5 | Instalafji sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 | Instalati _de ncilzire, ventilare, climatizare, PSI, 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000
radio-tv, intranet
7 | Instalafii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 | Instalalii de telecomunicatji 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL | 191.830 41.748 36.448 228.278 49.680
| . | MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
. | PROCURARE
Utilaje 5i echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje st echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Doléari 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000
TOTAL Il 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
[ TOTAL (TOTAL I+ TOTAL Il + TOTAL I 191830 | 41748 | 36448 | 228278 |  49.680

§.C. Hidroedil S.R.L.
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3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

In aceasta etapa de proiectare (studiu de fezabilitate), s-a urmarit in primul rand
fundamentarea solutiei tehnice pentru realizarea unui sistem de epurare a apelor uzate din
orasul Zarnesti. Acest lucru s-a realizat prin studierea comparativa a doua variante
posibile, atat din punct de vedere tehnic cat si valoric.

In capitolele anterioare au fost prezentate mai ales datele tehnice care au condus la
alegerea variantei de investitie. In acest capitol se vor prezenta evaluarile financiare ale
acestor variante.

Evaluarea financiara s-a realizat prin stabilirea unui cuantum valoric pentru fiecare
obiect component al sistemului de epurare, folosind preturi globale, care includ mai multe
operatiuni si care reflecta nivelul de costuri la data intocmirii prezentei evaluari, respectiv
luna septembrie 2017, considerand cursul leifeuro de la data de 22.09.2017, cand conform
cursului BCE: 1 euro= 4,4950 lei.

Stabilirea valorii generale al fiecarui obiect s-a facut prin estimarea principalelor
volume (cantitati de lucrari) si tipuri de lucrari necesare pentru realizarea acestuia,
aplicandu-se preturile medii din dinamica actuala a serviciilor in domeniul constructiilor.

Pentru a se urmarii comparativ aceste variante ele sunt centralizate in tabelele
urmatoare.

Valorile din tabelele centralizatoare, nu cuprind comisicane, cote legale, taxe, cost
credit, diverse si neprevazute.

Dupa cum se va observa, varianta nr. 2 prezinta cele mai multe avantaje atat din
punct de vedere tehnic, economic, cat si al costurilor de operare (vezi anexe - costuri
operare).

Astfel, aceasta a fost aleasa ca solutie finala si este detaliata pe structura devizului
general.

CENTARLIZATOR TOTAL PRETURI VARIANTA 1

lelfeurola cursul 4 4486 din date de 5-Nov-15
DESCRIERE PRET TOTAL
LEI
Pretul total al contractului, fara TVA 21.589.893,92
Pretul total al contractului, inclusiv TVA* 26.771.468,46 ]
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CENTARLIZATOR TOTAL PRETURI VARIANTA 2

\ Inifeure “";é"é 4.4486 din data de 5-Nov-15
DESCRIERE PRET TOTAL
LEI
Pretul total al contractului, fara TVA* 20.368.037,25
Pretul total al contractului, inclusiv TVA* 23.599.565,40

Varianta nr. 2 a fost aleasa ca solutie finala, si este detaliata pe structura devizului
general.
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3.2. Esalonarea costurilor corohorate cu graficul de realizare a investitiei

In conformitate cu graficul de realizare al investitiei, esalonarea valorii totale a

devizului general, este urmatoarea:

Esalonarea costurilor pe ani (RON cu T.V.A.)
Anul Anul 1 Anul 2 Total

Etape in realizarea investitiei

Proiectare si asistenta tehnica 954,23 305,63 1.259,87
Studii de teren 100,61 - 100,61
Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 21,87 - 21,87
Studiu de fezabilitate 39,24 - 39,24
Proiect tehnic si detalil de executie 452,75 - 452 75
Verificare proiect 5,03 - 5,03
Elab. Certif de performanta energetica a caldurii - - -
Elaborarea documentatiilor obtinerii aviz., ac., aut. 6,04 - 6,04
Expertiza tehnica = - -
Audit energetic - - -
Organizarea procedurilor de achizitie publica 80,22 - 90,22
Consultanta 104,14 104,14 208,28
Asistenta tehnica din partea proiectantului 101,08 151,62 252,71
Dirigentie de santier 33,25 49,87 83,11
Investitia de baza 9.828,49 | 13.432,80 [ 23.261,29
Amenajarea terenului 558,88 - 558,88
Amenajari pentru protectia mediului = - -
Asigurarea utilitatiilor 314,41 - 314,41
investitia de baza B.95520 | 13.432,80| 22.387,99
Alte cheltuieli 1.243,09 1.864,64 3.107,73
Organizarea de santier 208,44 312,66 521,11
Comisioane, cote, taxe, costul creditului 53,80 80,71 134,51
Diverse si neprevazute 880,85 1.471,27 2.452,12
Publicitate - - -
Audit = - -
Probe tehnologice si teste - 246,06 246,06
Pregatirea personalului de exploatare - 82,02 82,02
Probe tehnologice si teste - 164,04 164,04
Total: 12.025,82 | 15.849,13 | 27.874,95

Valoarea cheltuielilor cu proiectarea si asistenta tehnica se incadreaza in limitele
impuse de catre piata si practicate in general.

Taxele si comisoanele sunt calculate conform legislatiei romane in vigoare modul
de calcul al acestora fiind detaliat in deviz.
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4. ANALIZA COST-BENEFICIU
4.1. IDENTIFICAREA INVESTITIEI S| DEFINIREA OBIECTIVELOR

4.1.1. Denumirea obiectivului de investitie, amplasament
"Extindere si reabilitare statie de epurare ape uzate din Orasul Zarnesti, judetul
Brasov".

Prezentul proiect propune extinderea si reabilitarea statiei de epurare a apelor
uzate din orasul Zaresti prin realizarea unei statii de epurare moderne, cu o schema
tehnologica completa, asigurandu-se integrarea obiectelor tehnologice existente fie ca
atare, fie cu amenajari in vederea echiparii cu utilaje performante tehnologic si energetic si
cu fiabilitate mare.

Prin implementarea proiectelor se vor atinge, printre altele, urmatoarele obiective:

e obtinerea unei ape epurate care sa indeplineasca conditiile standard de
calitate conform NTPA 011/2002;

e marirea sigurantei in exploatare realizata in special prin utilizarea de
materiale si echipamente performante;

o realizarea unei scheme tehnologice a statiei de epurare in conformitate cu
tehnologiile moderne existente in prezent pe plan mondial;

o reducerea consumului de energie, utilizand echipamente performante si prin
automatizarea functionarii instalatiilor;

e reducerea cheltuielilor de exploatare aferente reparatiilor frecvente;

» reducerea schemei de personal ca urmare a reducerii defectiunilor ce apar in
exploatare si ca urmare a automatizarii functionarii instalatiilor;

e asigurarea sanatatii personalului de exploatare a statiei de epurare.

» Imbunétatirea sanatatii populatiei;

e Dezvoltarea infrastructurii rurale;

« Cresterea investitiilor in localitate;

= Cresterea veniturilor la bugetul local;

o Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca locale.
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Pentru a avea o imagine cat mai exacta a viabilitatii economice a proiectului se
impune realizarea unei analize cost-beneficiu cat mai obiective. Pentru acesta s-au pornit

de la urmatoarele ipoteze:

Element

Ipoteze

Perioada proiectului

Anul 2017 este considerat anul de referinta al proiectului.
Implementarea proiectului se va realiza pe o pericada de 24
de luni. Orizontul de timp pe baza caruia s-a efectua analiza
este de 30 de ani conform recomandarilor din GUIDANCE
ON THE METHODOLOGY FOR CARRYING OUT COST-
BENEFIT ANALYSIS, Working Document No. 4 pentru
sectorul respectiv,

Populatia

Pe baza previziunilor facute s-a estimat o crestere anuala a
populatiel de 0.5%.

Costurile de intretinere sl

Costurile de intretinere si operare au fost estimate la nivelul

operare unei functionari optime a tuturor obiectelor prevazute in
proiect,
Salariatii Calcularea costurilor salariale a avut la baza numarul de

salariati previzionati a fi angajati, precum si salariul mediu pe
economie. S-a estimat ca salariul va creste cu 6% anual
avand ca referinta evolutia PIB-ului previzionat de catre
Comisia Nationala de Pragnoza.

Perioada de amortizare

Pericada de amortizare pentru noile echipamente a fost
calculata folosind metoda amortizarii liniare. 5-a considerat
pentru constructii si instalatii o perioada medie de amortizare
de 40 de ani.

Inlocuir/ Reinvestir

In functie de durata de viata a lucrarilor de constructii si a
instalatilor, s-a prevazut un cost de inlocuire a acestora la
sfarsitul perioadei de viata.

TVA

In modelul de analiza economice-financiara s-a considerat
valoarea TVA de 18%.

Rata de actualizare (%)

Pentru analiza economico - financiara s-a folosit o rata de
5% (RON) pentru actualizarea fluxurilor de numerar anuale.

Veniturile/
Suportabilitatea investitiei
de catre populatie

Veniturile populatiei se compun din: salarii si venituri din
activitati independente, pensii, venituri din ajutorul de somaj,
si alte venituri.

In prezent, conform datelor statistice, salariul mediu net
lunar de 3.3280 RON. S-a considerat ca salariul mediu pe
economie va creste cu 6% anual.

Limita suportabilitati - conform legii cheltuielile aferente
serviciilor de apa nu trebuie sa depasesca 4-5% din venitul
mediu pe gospodarie.
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4.2. ANALIZA OPTIUNILOR

4.2.1. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot
fi atinse

Tinand seama de faptul ca nu exista un studiu de prefezabilitate si nici un plan
detaliat de investitii pe termen lung, s-a propus solutionarea problemei epurarii apei uzate,
astfel:

4.2.1.1. Scenarii propuse
- scenariul ,fara proiect” — Avand in vedere valoarea mare a acestei investitii, precum si
necesitatea alocarii fondurilor locale catre realizarea si altor obiective in scopul
imbunatatirii standardelor actuale pana la nivel european, exista posibilitatea ca acest
proiect sa fie realizat intr-un orizont mai indepartat.

De asemenea, asa cum s-a evidentiat in prima paarte a studiului de fezabilitate, in
cazul in care comunitatea locala nu ar intreprinde activitafile necesare pentru constructia
sistemului de canalizare si a unei statii de epurare a apelor uzate, determina urmatoarele
efecte negative:

e Intensificarea problemelor economice si sociale la nivelul comunitatii vizate de
proiect.

o Cresterea discrepantelor deja existente intre diversele localitali si zone din
Romania, intre localitatile din mediul rural si cel urban, precum si dintre Romania i
celelalte state membre ale Uniunii Europene.

» Degradarea calitatii vietii in cadrul comunitatii;

e Crearea unui cadru nefavorabil sanatatii populatiei;

« Inrautatirea situatiei sociale $i economice a locuitorilor;

e Atragerea unui numar scazut de investitori in zona sau chiar plecarea unor
investitori existenti.

« In ceea ce priveste restrictile de mediu si cele de ordin legislativ, aceasta
alternativa, datorita efectelor sale, conduce la 0 neconformare la aceste restrictii.

s aparitia unor costuri suplimentare legate de gestionarea apelor uzate, atat la nivelul
solicitantului cat si la nivelul populatiei locale.

S-au luat de asemenea in considerare sanciiunile materiale ce vor trebui suportate
de comunitate Tn baza Hotararii nr. 138/1994 emisa de Guvernul Romaéniei privind
stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul apelor.

¢ scenariul ,cu proiect”

Schema de epurare a apei uzate provenite din orasul Zarnesti a fost analizata in doua
variante de sistem (scenarii), pe care le prezentam mai jos:

Varianta |

In aceasta varianta apa uzata este epurata mecanic, biolegic (bazine clasice de
aerare si decantoare secundare) si cu tratarea namolului secundar si deshidratarea
acestuia (ingrosare, deshidratare si tratare cu var) pana la o concentratie de 35% SU. Din
schema vor lipsi decantoarele primare. Namolul va fi stabilizat in bazinele de stabilizare.
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Varianta |l

In varianta ||, apa uzata este epurata mecanic, biologic (bazine cu functionare
secventiala) si cu tratarea namolului secundar si deshidratarea acestuia (ingrosare,
deshidratare cu electro-osmoza) pana la o concentratie de 35% SU. Din schema vor lipsi
decantoarele primare. Namolul va fi stabilizat in bazinele biologice de aerare.

In ambele variante studiate statia de epurare este propusa pentru reabilitare (tratare
mecanica, biologica si namol, statii pompare, post trafo, racorduri la utilitati, etc.).

4.2.1.2. Scenariul recomandat

Din analiza comparativa a acestor variante, analiza care s-a facut atat din punctul
de vedere tehnic (siguranta in exploatare), cat si din punctul de vedere economic (costuri
minime la siguranta de exploatare maxima), proiectantul recomanda schema tehnologica
din Varianta |l.

Totodata, tot din punct de vedere economic, prima varianta conduce |a rate
financiare si economice mai mici decat pentru varianta a doua.

Valoarea adaugata |la pretul apei epurate pentru populatie este de asemenea mai
mare pentru varianta 1 (1,01 lei/mc) dacat pentru varianta 2 (0,78 lei/mc).

4.2.1.3 Avantajele scenariului recomandat
Siguranta exploatarii sistemului, costuri mai mici pentru executarea lucrarilor si
costuri mai mici de exploatare, recomanda Varianta 2.

4.3. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATILOR DE
PERFORMANTA FINANCIARA: FLUX CUMULAT, VALOARE ACTUALA NETA, RATA
INTERNADE RENTABILITATE, RAPORTUL COST-BENEFICIU

Evolutia prezumata a tarifelor.

In ceea ce priveste tariful pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare, s-a pornit de
la ipoteza ca, prin tarif, se urmareste acoperirea costurilor cu investitia, a costurilor de
operare si a celor financiare pentru a mentine un nivel acceptabil al lichiditatiilor la sfarsitul
fiecarui an.

Politica tarifara avuta in vedere, urmareste acoperirea costurilor cu investitia, a celor
operationale, cheltuielilor financiare anuale si ratei profitului.

Pentru determinarea tarifului pentru fiecare an al analizei au fost luate in considerare
urmatoarele valori:

- variata costurilor de intretinere si operare;

- variatia volumului de apa si apa epurata epurata;

Conform analizei suportabilitatii se constata ca limita de suportabilitate (5% din veniturile
populatiei) este superioara cheltuielilor pe care acestea le au cu acest serviciu.

Pentru determinarea trarifului nu s-a luat in calcul valoarea amortizarii.

Evolutia prezumata a costurilor.

Pe langa costurile de investitie, proiectul genereaza si cheltuieli pe termen lung, asociate
intretinerii retelelor de apa si canalizare, a statiilor de pompare si a statiilor de epurare si a
gospodariilor de apa, ulterior etapei de implementare.
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Avand in vedere tendinta generala de crestere a preturilor si tarifelor pentru materiile
prime, materiale si servicii de la un an la altul reflectate de evolutia pietei, s-a considerat
ipoteza ca acestea vor continua sa creasca. Aceasta va atrage deasemenea 0 crestere a
veniturilor din salarii in masura sa acopere cresterea preturilor bunurilor si serviciilor.
Costurile de operare si de intretinere au fost previzionate pe baza urmatoarelor ipoteze:

. Costurile materialelor folosite la tratarea apei se vor modifica odata cu consumurile
apei potabile si cu pretul unitar al materialelor folosite.
. Costurile cu forta de munca s-au fundamentat pe baza informatiilor cu privire la

salariul mediu si vizeaza cheltuieli cu salariile pentru locurile de munca nou create.
Pe baza statisticilor privind evolutia salariului mediu in euro se estimeaza o crestere
anuala a salariului mediu de 6% anual.

Evolutia Prezumata a veniturilor.
Veniturile anuale obtinute au fost determinate in functie de cantitatea si costum unui m3 de
apa epurata.

Sustenabilitatea financiara a proiectului.

Proiectul este sustenabil pe toata perioada previzionata ca urmare a acoperirii cheltuielilor
ou investitia. Deasemenea cheltuielile de menteneta si operare vor fi suportate din
veniturile rezultate prin incasarea de la populatie si agentii economici a contravalorii
serviciilor de canalizare.

Calculul Ratei de Rentabilitate Financiara in raport cu investitia

Conform Tabelului:

VAN/VI = - 23.417 mii lei <0

RIRVI=- 8156 %<5%

Raportul cost/beneficii = 0,87 <1

Fiuxul de numerar cumulat este pozitiv in fiecare an dupa implementarea investitiei.

Calculul Ratei de Rentabilitate Financiara in raport cu capitalul.

VAN/VI = 678 mii lei

RIRVI =1,32 %

Raportul cost/beneficii = 0,87

Fluxul de numerar cumulat este pozitiv in fiecare an dupa implementarea investitiei.
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4.4. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raport cost-
beneficiu

Metodologia folosita pentru evaluarea contributiei proiectului la bunastarea
economica si sociala ca urmare a implementarii investitiei, consta in luarea in considerare
a externalitatilor care conduc la costuri si beneficii sociale, care nu au fost avute in vedere
in analiza financiara pentru ca nu genereaza cheltuieli sau venituri banesti directe pentru
proiect.

Analiza socio-economica s-a efectuat pe baza corectiilor fiscale privind
impozitele directe si indirecte, platile asigurarilor sociale si determinarea externalitatilor.

Aceasta are in vedere intrarile si iesirile economice ale proiectului, obtinandu-se in
final o valoarea totala a fluxului de numerar actualizat de aproximativ = 73.149 mii lei
pentru o rata de actualizare sociala de 8 %. Raportul cost/beneficii releva efectul benefic al
proiectului asupra econcmiei locale superior costurilor economice si sociale pe care
acesta le implica, acesta fiind < 1. Rata interna de rentabilitate economica de 17,24 %
este superioara ratei de actualizare sociala, 8% ceea ce reflecta rentabilitatea ridicata din
punct de vedere economic a proiectului.

Corectii fiscale

In evaluarea intrarilor si iesirilor taxa pe valoarea adaugata precum si platile
asigurarilor sociale au fost excluse din calcul.

Pentru a efectua o evaluare cat mai corecta a fluxurilor de numerar s-au
folosit urmatorii factori de conversie:

Factori de conversie

Soma] angajat % 0,50%
Asigurari sociale angajat Yo 10,50%
Sanatate angajat % 5,50%
Impozit pe salarii % 16,00%
Rata somajului % 5,20%
Pretul umbra al fortei de munca = Sl 0,85
Pretul umbra al schimbului ... .= Sf 1,000
Factorul standard de comwersie = Scf 1,000

Valoarea Economica a costurilor este EV x Valoarea Financiara

unde:
Ev=F x Sf+ L x Sl + O x Scf
F = Procent in moneda straina
L= Procent forta de munca
Procent alte costuri in afara de cele cu forta de
0= munca

Valoarea economica a fluxurilor de numerar a fost calculata folosind
multiplicand valoarea financiara a acestora cu coeficientul EV calculat atat pentru investitie
cat si pentru costurile operationale.

Evaluarea externalitatilor
S-au luat in considerare costurile si beneficile neluate in considerare la analiza
financiara dupa cum urmeaza:
Costuri:
¢ Pe perioada constructiilor va aparea un impact negativ asupra mediului, insa acesta
vor fi micsorat prin masuri de protectie a acestuia;
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Beneficii:
Pe perioada constructiei se vor genera locuri de munca, constand in echipa de
supervizarea a proiectului; pe perioada urmatoare creerea de locuri de munca cu
caracter permanent
Realizarea sistemului de canalizare si a statiei de epurare va creste valoarea
terenurilor din zond, datorita cresterii gradului de confort.
Constructia de noi locuinte, spatii de cazare sau alimentatie publica.
Cresterea valorii terenurilor in zona;
Tmbunatatirea calitatii mediului;
imbunatatirea sanatatii populatiei;
Dezvoltarea infrastructurii rurale;
Cresterea investitiilor in localitate;
Cresterea veniturilor la bugetul local;
Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca locale.
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4.5.

ANALIZA DE SENZITIVITATE

Analiza de senzitivitate consta in determinarea variatiei indicatorilor de profitabilitat
in conditiile modificarii nivelurilor diferitelor variabilelor cheie.
Se vor determina variabilele critice ale caror variatii (-1%, +1%) vor determina cele
mai semnificative variatii asupra principalilor indicatori ai rentabilitatii, respectiv RIR si

VNP.

Selectarea variabilelor cheie ale modelului
Pentru determinarea variabilelor cheie se vor

- Valoarea investitiei

- Costurile de intretinere si operare

lua in considerare urmatorii indicatori:

Acesti indicatori au fost modificati cu -1% si 1% obtinandu-se urmatecarele valori

pentru indicatorii de performanta:

operare

-23.253 l

Indicator % RIR % VAN mii lei % RIR % VAN mii lei
Valoarea Investitiei -1% -8,11% -23.169 | +1% -8,18% -23.675
Costurile de intretinere si | ., 8.07% +1% 8.22%

-23.581

Pentru factorii selectati se constata o relatie de inversa proportionalitate cu

rezultatele financiare.

Variatille aparute pentru indicatorii de performanta la variatia acesto factori cheie

sunt foarte mici. Totusi vom selecta acesti factori si vom continua analiz

acestora.

Analiza factorilor de influenta selectati
Variatia indicatorilor de rentabilitate in cazul in care variabilele cheie variaza in
intervalul [-20%, +20%)] este urmatoarea:

a influentei

Indicator % RIR % VAN mii lei % RIR % VAN mii lei
Valoarea Investitiei -20% -7,44% -18.261 | +20% -8,71% -28.583
Costurile de intretinere si 5
operare -20% -6,69% -20.134 | +20% -9,78% _26.701

Ca urmare a modificarii variabilelor cheie au reiesit urmatoarele aspecte:
o la modificarea nuvelului investitiei proiectul nu prezinta un grad de senzitivitate

ridicat, inicatorii de profitabilitate variind foarte putin;

e in cazul modificarii costurilor de intretinere si operare proiectul are un grad de
senzitivitate mai ridicat, dar valoarea RIR respecta conditiile impuse pentru

accesarea fondurilor.
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4.6. ANALIZA DE RISC

Pentru a analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot
aparea atat in perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a
obiectului de investitie.

Riscuri tehnice

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor
prevazute in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie:
a) Etapizarea eronata a lucrarilor;
b) Erori in calculul solutiilor tehnice;
c) Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;
d) Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare
e) Dificultati in angajarea si instruirea personalului specializat in intretinerea si
exploatarea noilor instalatii;

Administrarea acestor riscuri consta in:
a) In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au
fost prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;
b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;
c) Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se
vor ocupa direct de colaborarea in bune conditii cu entitatile implicate in implementarea
proiectulu;
d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de
executie al lucrarilor, avand o bogata experienta in domeniu; se va implementa un sistem
foarte riguros de supervizare a lucrarilor de executie. Acesta va presupune organizarea de
raportari partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor in parte. Acestea vor fi prevazute in
documentatia de licitatie si la incheierea contractelor,
e) Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele
prevazute,;
f) Se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si
metodele de implementare a proiectului;
a) Se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator;
h) Se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului
responsabil cu intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului
va avea in vedere calificarea corespunzatoare posturilor.

Riscuri financiare

a) Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele
implicate in proiect;

b) Modificari ale structurii grupului tinta, modificari majore ale cursului de schimb.

c) Lipsa surselor financiare pentru cofinantare

Adminstrarea riscurilor financiare:

a) Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea cbtinerii
unui numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari,
echipamente si utilaje;

b) Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;

c) Asigurarea in bugetul local a cel putin sumei aferenta contribuitiei proprie.
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Riscuri institutionale
a) Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si
executantil contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje.

Riscuri legale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de
beneficiarul proiectului:
a) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la
licitatii;
b) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferte
necomforme primite in cadrul licitatiilor;
¢) Instabilitatea legislativa — frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot
influenta implementarea proiectului;

RISCURI IDENTIFICATE IN PERIOADA DE EXPLOATARE

Riscurile identificate sunt riscuri externe proiectului si se refera la:

 Dificultati in angajarea si instruirea personalului specializat in intretinerea si
exploatarea noilor instalatii;

o Administrarea riscurilor in perioada de exploatare:

« Se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului
responsabil cu intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a
personalului va avea in vedere calificarea corespunzatoare posturilor.
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7 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTITIEI

1. ValoareaTotals 27.875 Mii Lei Inclusiv TVA;
(in preturi - 4,5950 lei/fEURQ din data de 22.09.2017),

din care:

- constructii-montaj (C+M) 13.395 mii lei inclusiv TVA;

2. Esalonarea investitiei (INVIC+M):
-anul | 12.025,82 / 5.849,13 mii lei inclusiv TVA;
-anul ll 15.849,13/ 7.512,78 mii lei inclusiv TVA;

3. Durata de realizare (luni);
Durata estimata a investitiei este de 24 de luni.

4. Capacitati (in unitati fizice si valorice);

Treapta mecanica de epurare a apei uzate va include urmatoarele obiecte:

Camera Intrare, deversor 1 ape pluviale/by-pass general, bazin stocare ape
pluviale, canal masura debite by-pass

Gratare rare

Statie de pompare si masura debit intrare apa uzata;

Compacte Degrosisare (site dese, deznisipator separator de grasimi aerat,
suflante deznisipator, spalarea si deshidratarea nisipului retinut, camin de
stocare grasimi) si masura parametri si prelevare probe intrare apa uzata;
Camera deversor 2 Biologic si Masurarea debitului influent in treapta
Biologica

Camera de receptie pentru namolul provenit din fose septice

Treapta biologica de epurare a apei uzate va cuprinde:

Camera de distributie treapta biologica

Reactoare biologice cu functionare secventiala

Statie de suflante;

Depozitare, preparare si dozare reactiv indepartare chimica fosfor;
Camera de masura debite, parametri si prelevare probe apa epurata;
Conducta de descarcare si gura de varsare;

Treapta de tratare a namolului va cuprinde:

Pompare namol in exces;

Ingrosator gravitational namol in exces si statie pompare namol ingrosat;
Instalatie automata de preparare si dozare polielectrolit pentru deshidratarea
namolului

Instalatie deshidratare namol pana la o concentratie de minim 25% SU;
Instalatie deshidratare namol pana la o concentratie de minim 35% SU;
Statie pompare supernatant
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Constructii anexe si Alte lucrari:
s Pavilion administrativ cu dispecerat SCADA, spatii pentru personal si
laborator,
o Instalatii electrice exterioare pentru iluminat
s Retele tehnologice
e Drumuri, alei si spatii verzi
o Lucrari de demolare a constructiilor existente

5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia,
dupa caz
Nu este cazul.
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HOTARAREA NR.3
Din 23.06.2016

Consiliul Local al orasului Zarnesti, intrunit in sedinti de constituire la
data de 23.06.2016,

Avand in vedere rezultatul validarii mandatelor consilierilor locali, precum si
faptul depunerii jurdmintelor de ciitre acestia, ~ |

In temeiul prevederilor art. 34 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicatd privind
administratia publica locald. cu modificarile si completrile ulterioare si ale art. 8, alin.
8 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si
functionare a consiliilor locale, art.36 alin.3 din Legea nr.393/2004 -privind Statutul
alesilor locali, actualizaté,

HOTARASTE:

Articol unic. Consiliul Local al orasului Zarnesti se declara legal constituit.

Nl

Presedintele de varsti Contrasemneaza,

al gsedintei de constituire a Consiliului _,S{cretar !

local al pragului Zamesti | Galsriel Mogiga
apea Gheorghe T R /

P+

L

-

Hotéarérea a fost adoptata cu 18 voturl
Red:2 ex: - Dosar Hotérdri, Institutia Prefectului Brasov
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HOTARAREA NR.97
Din 26.04.2018

~privind aprobarea asigurdrii surselor de finantare. respectiv co-finantared, prin accesarea unui
fmprumut intern, pentru obiectivul de investitii: .. Extindere §i reabilitare statie de epurare ape uzale, din
orasul Zarnesti .

CONSILIUL LOCAL ZARNESTI, intrunit in sedinta ordinari legal constituita, azi
26.04.2018;

Analizind Proiectul de hotardre initiat de Primarul oragului Zarnesti. Raportul de Specialitate gi
Expunerea de motive ale Serviciului Transport Public Local- Achivitii publice prin care se propune
aprobarea asigurdrii surselor de finantare. respectiv co-finaniarea, prin accesarea unui imprumut intern,
pentru obiectivul de investitii: .. Extindere §i reabilitare statie de epurare ape uzate. din orasul Zarnesti ™,

Avind Tn vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 5i 4 ale Consiliului Local Zarnesti:

in baza prevederilor art.36 alin.l. alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) gi d) din Legea nr.215/2001 privind
admunistragia publicd locala. republicatd. cu modificarile §i completarile ulterioare, O.U.G nr.28/2013
actualizata - privind aprobarea Programului national de dezvoltare locala. Ordinului nr.1851/2013 pentru
punerca in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului national de dezvoliare locald, actualizat i republicat. H.G ne.907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul -cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivului/proiectelor de
investiii finanjate din fonduri publice, a Legii nr.89/2015 privind OUG nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare locala,

Luand in considerare Hotirdrea Consiliului Local nr.284/12.10.2017 -privind aprobarea Studiului
de fezabilitate actualizat. Devizului general §i a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de
investitii: .. Extindere si reabilitare statie de epurare ape uzale din orasul Zarnest 7.

in temeiul art.45 alin.l. alin.3 si art. 115 alin.1 litb) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publicd locald. republicatd, cu modificirile si compleiarile ulterioare.

HOTARASTE:

Art.1 -Se aprobd asigurarea surselor de [inantare, respectiv co-finantarea. prin accesarea unui
imprumut intern, pentru obiectivul de investitii: .. Extindere si reabilitare stafic de epurare ape uzate. din
orasul Zarnest 7.

Suma necesard din bugetul local pentru plata cheltuielilor neeligibile ce vor fi finantate din bugetul
local este de : 2.830.082,46 lei (T'VA inclus).

Art.2 -Cu ducerea la Indeplinire a prezentei hotardri se desemneazd Primarul orasului Zarnesti,
prin Serviciului Transport Publigd ocal- Achizitii publice .

Presedinte de
Lupu Ovi

Initiator- Primarul orasului Zamesti
Hotararea a [ost adoptatd cu 16 vowuri pentru din 16 consilieri prezenti din totalul efectiv de 19 consilier
Red: 3ex.- Dosar Hotardr, Institugia Prefectului Brasov. Serviciul Transport Public Local- Achizitii

publice
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RAPORT DE SPECIALITATE
- privind aprobarea asigurarii surselor de finantare, respectiv co-finantarea,
prin accesarea unui imprumut intern, pentru obiectivul de investitii:,,extindere
si reabilitare statie de epurare ape uzate, din orasul Zarnesti, judetul Brasov”.

Prin prezentul rapert propunem aprobarea asigurarii surselor de finantare,
respectiv co-finantarea, prin accesarea unui imprumut intern, pentru obiectivul de
investitii:,, extindere si reabilitare statie de epurare ape uzate, din orasul Zarnesti,
Judetul Brasov”

Baza legalé:

1.Legea nr215/2001- cu modificirile si completirile ulterioare- privind
administratia publica local:

2HG nr.907/2016- privind etapele de elaborare si continutului- cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

3.HG nr.28/2008 privind aprobarea continutului- cadru al documentatiei
tenhico-economice  aferente  investitilor publice, precum si  a structuri s
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiti si
lucrari de interventii:

4.0UG nr.28/2013, aprobata prin Legea nr.89/2015:

2.Normele Metodologice de aplicare ale QUG nr.28/2013- cu modificarile si
completarile ulterioare.

6.Hotararea Consiliului Local Zarnesti nr.284 din 12/10/2017 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat, Devizului general si a indicatorilor
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii :, Extindere si reabilitare
statie de epurare ape uzate in orasul Zarnesti.”

7.Legea nr.273/2006, republicata, cu meadificarile si completarile ulterioare-
legea finantelor publice locale;

8.0UG nr.64/2004, republicata, cu modificarile si completarile ultericare-
privind datoria publica;

9.HG nr.9/200, republicata, cu completariie si modificarile ulterioare, privind
constituirea, componenta si functionarea comisiei de autorizare a imprumuturilor
locale,



10.Legea nr.24/2000, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,
privind norme de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

11.Codul Civil, partile referitoare la contracte si conventii;

12.Carte europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1897.

In temeiul art.9 alin.(2) din OUG nr.28/2013, pentru aprobarea Programuluf
national de dezvoltare locala, cu modificarile si completarile ulferioare, a fost
aprobat OMDRAPFE nr.3290/ 16.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de
investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului national de
dezvoltare locala, pentru judetul Brasov, pericada 2017-2020.

Conform respectivului ordin, la pozitia 76 se afla obiectivul de investitii:

nExtindere si reabilitare statie de epurare ape uzate, din orasul
Zarnesti, judetul Brasov”, in valoarea alocata de la bugetul de stat de
25.044.864,54 lei.

Studiul de fezabilitate actualizat a fost elaborat in anul 2017, de catre
S.C. HIDROEDIL"SRL Bucuresti, fiind aprobat de catre Consiliul Local Zamesti in
data de 26/10/2016, prin Hotararea Consiliului Local Zarnesti, nr.284.

Proiectantul a actualizat, in cadrul Studiului de fezabilitate, devizul general, si
implicit datele economice, solutia tehnica si constructiva ramanand neschimbata.

Situatia actuala

In momentul actual, in orasul Zarnesti, exista instalati de epurare mecan-
biologica a apelor uzate, proiectate conform unor tehnologii aplicate in anii 1970,
tehnologii a caror eficienta este mult sub cerintele de calitate impuse prin
normativele si normele de protectia apelor din Romania (NTPA 011/2002 si NTPA
001/2002).

Statia de epurare cu o vechime de peste 40 ani exploatata in conditii de
mediu coroziv a dus la deteriorarea unei parti a constructilor iar a instalatiilor
aproape in totalitate.

Capacitatea statiei de epurare corespunde unei populati de 8.000 locuitori,
populatia orasului Zarnesti fiind in prezent de peste 25.000 locuitori.

Sistemul de colectare al apelor este ,unitar’, colectorul principal preluand
atat apele menajere si industriale, cat si apele meteorice, acestea fiind colectate
printr-o singura retea de canalizare.

Statia de epurare are in componenta: treapta mecanica si biologica de
tratare a apelor uzate, cu decantoare tip Imhoff, biofiltre cu umplutura de scorie
bazaltica, decantoare orizontale si platforme de uscare namol.

In statia de epurare exista urmatoarele obiecte:

-gratar de curatire manuala;

-deznisipator de curatire manuala;

-debitmetru Parshall;

-decantoare primare tip Imhoff cu digestoare pentru mineralizarea
namolului- 2 buc pentru 1.500 locuitori si 2 buc pentru 2.500 locuitori;

-biofiltre cu umplutura de scorie bazaltica- 3 bug;

-decanor orizontal cu doua compartimente;

-statie de pompare pentru refularea apelor uzate de la decantoarele Imhoff
la biofiltre;

-statie de pompare namol mineralizat;

-paturi de uscare- 6 platforme cu dimensiui de 20 x 5m (3 ut.functionale);

-statie de exploatare (cladire administrativa).

Apele brute colectate prin retele de canalizare sosesc in statia de epurare
printr-un colector central Dn 500 mm, ele debusand intr-un camin si trec prin



gratarul de curatare manuala care are rolul de a retine din apele uzate plutitorii
si corpurile solide cuun volum mai mare decat lumina gratarului (20 mm).

Din camera gratarelor, printr-un sistem de dirijare cu 2 vane (stavile) apa
trece in deznisipator format din doua compartimente, care are rolul de a retine
particulele grosiere si fine de nisip, pietris din apele uzate.

Dupa deznisiatoare, pentru o eficientizare mai mare de retinere a unor
corpuri plutitoare scapate de la primul gratar, este montat un gratar cu lumina
intre bare de 10 mm menit sa retina si fractiunile mai mici. Curatarea se face
manual, iar deseurile sunt containerizate.

Un canal deschis transporta apa bruta dupa primele faze mecanice de
retinere a corpurilor plutitoare sau grosiere sedimentabile, spre camera de
dispunere a decantoarelor Imhoff- acest canal de beton avand elementele
geometrice: L=10 m, H=0,5 m si B=0,5m este prevazut cu o instalatie de masura
a debitelor tip Parshall cu mira hidrometrica si cheie limnimetrica.

Din camera de distribuire apa este dirijata spre decantoarele Imhoff:

-2 ut. Decantoare Imhoff cu capacitatea de 2.500 locuitori fiecare;

-2 ut. Decantoare Imhoff cu capacitatea de 1.500 locuitori fiecare;

Apa uzata cu namol este adusa la partea superioara a decantorului cu
etaj in jgheaburile de decantare unde are loc depunerea materialelor sedimentabile.
Acestea trec in spatiul de fermentare prin fanta longitudinala de pe fundul
jgheaburilor. Depunerile cazute in bazinul inferior de fermentare, formeaza namolul
primar care apoi este transmis la platforma de uscare. Evacuarea namolului din
bazinul din decantoare se face intr-un bazin din beton ingropat bicompartimentat,
avand D=6,0m; H=12,0 m.

Un compartiment este utilizat pentru tepozitarea temporara a namolului
brut- primar, iar al doilea compartiment este utilizat pentru stocarea si
omogenizarea apei provenita din decantoarele primare cu etaj Imhoff inainte de a
fi refulata spre biofiltre. Evacuarea namolului din bazinul de stocare se face cu
ajutorul unei pompe de namol.

Apa decantata primar in decantoarele cu etaj Imhoff este evacuata in
bazinul de omogenizare, stocare a variatilor orare de debit unde prin intermediul
unei statii de pompare echipata cu electropompe, este refulata spre biofiltre.

Namolul fermentat care ocupa 15% din volumul util al compartimentului de
fermentare, se verifica permanent pentru a nu depasi un anumit nivel, in vederea
unei evacuari corespunzatoare. Namolul fermentat se evacueaza lent pentru anu
se tulbura stratul de namol proaspat sau lichidul separat la suprafata.

Biofiltrele in numar de ftrei, sunt constructii din beton armat supraterane, fiind
constructii octogonale. Materialul filtrant este scorie bazaltica spongicasa de Racos.
Pentru activitatea intregii suprafete a biofiltrului, apa refluata din statia de pompare
este dispresata pe intreaga suprafata a biofiltrului prin ,,aripi de ploaie” rotative.

Fundul biofiltrului este drenat si este executat din placi de beton armat
prevazut cu goluri. Dupa ce apa filtrata frece prin toate aceste straturi, se
colecteaza in camera atasata biofitrului si de aici in decantorul final orizontal.

Din cele trei biofiltre, apa epurata biologic este trecuta la decantorul
secundar orizontal care este o constructie din beton armat monolit partial ingropat,
prevazut cu cale de rulare pentru podul raclor, unde se fac decantarea finala de
particule biologice si de namolul activ.

La captul aval al decantorului exista un deversor fransversal metalic tip
prin care efluientul epurat si limpezit este deversat in jgehabul colector si de aici
prin conducta subterana Dn300 mm si L=100 m, este evacuat in paraul Barsa.

Namolul provenit din apa fitrata prin biofitru si decantat in decantorul
secundar se impinge cu ajutorul unui dispozitiv de raclare (pod raclor) in palnia
de mamol, iar de aici gravitational printr-o conducta in statia de pompare.

Namolul provenit de la biofitre, decantat in decantorul secundar, trebuie
raclat de 1-3 ori pe zi. Acest lucru nu se respecta din motive economice (costuri



mari la curentul electric) sau din cauza defectiunilor dese survenite la podul
raclor, fapt care determina iesirea namolului la suprafata si antrenarea Iui cu apa
epurata care urmeaza traseul evacuarii.

Paturile de namol servesc la dezhidratarea naturala a namolului fermentat
provenitde la decantoarele Imhoff si de de decantorul orizontal secundar.

Din cele 6 platforme din beton cu dimensiunile 20 x 5 m, doar 3 sunt
functionale.

Uscarea namolului se face astfel prin degajarea gazelor dizolvate din
namol, particulele solide sunt flotate si separate la partea superioara a stratului.
Apa de namol astfel separata in partea infericara este condusa datorita pantelor
transversal spre tuburile de drenaj amplasate in canalele de protectie de beton,
umplute cu piatra si nisip si de aici la colectorul de ape drenate spre statia de
pompare. Distributia namolului pe platformele de uscare se face prin conducte
metalice montate pe gardurile de beton dintre platforme.

Grosimea namolului introdus pe platforma trebuie sa aiba dimensiunea de
20-25 cmsi se evacueaza in mod normal dupa 15-20 zile, cand se presupune ca
ajunge la o umiditate de 60-65%.

Cu dotarea tehnica si tehnologica existenta, eficienta de epurare este
nesemificativa chiar si la valorile mici pentru indicatorii de impurificare ai apei
uzate brute. Aceasta se datoreaza ineficientei in functionare a obiectelor statiei de
epurare, inclusiv a echipamentelor acesteia, si prin proces.

In statia de epurare se practica o tehnologie conceputa sa reduca numai
suspensiile solide si CBO5 (iar acestea, cu eficente mici pentru o ftreapta
mecanica).

Din punct de vedere tehnologic, cbiectele statiei de epurare sunt realizate
dupa concepte depasite, dificil de exploatat si cu eficienta redusa.

Statia nu dispune de echipamente de monitorizare si automatizare a
exploatarii astfel ca nu sunt semnalizate in timp util schimbari ale parametrilor de
functionare si nuse poate interveni imediatin reglarea proceselor tehnologice.

Toate echipamentele tehnologice ale statiei de epurare audurata de viata
depasita, prezinta stadii avansate de uzura fizica si de degradare, ceea ce
necesita eforturi deosebite pentru mentinerea in functiune si implica cheltuieli mari
de exploatare.

In structura actuala statia de epurare nu poate asigura, in niciun fel,
cerintele privind deversarea in receptori naturali.

Gura de varsare trebuie reabilitatea si efectuate de asemenea lucrari de
regularizare a malului amonte si aval de evacurarea apelor uzate.

Cladirea administrativa nu are spatiu suficient pentru tot personalul statiei
de epurare si pentru laboratorul de analize.

Nu exista utilaje suficiente de exploatare in dotarea statiei de epurare, fapt
ce face ca interventiile care trebuie sa se realizeze sa nu se poata face la timp si
in deplina securitate a muncii.

Toate utilajele existente din statia de epurare prezinta un grad avansat de
uzura, fiabilitate redusa si randamente energetice mici, fapt pentru care necesita
cheltuieli mai de exploatare atat pentru acoperirea consumului mai mare de
energie, cat si pentru reparatiile destul de frecvente care apar.

Starea echipamentelor de epurare, de la gratare, stati de pompare,
deznisipatoare, decantoare Imhoff, biofitre, decantor secundar, etc. nu este
corespunzatoare unei functionari corecte si eficiente, conducand in mod evident, la
un grad de epurare extrem de redus.

Datorita celor prezentate anterior statia de epurare nu functioneaza
satisfacator atat pe linia apei, cat si pe linia namolului, depasind valorile admisibile
prevazute in normativele in vigoare pentru efluientul care se descarca in raul
Barsa, fapt ce impune o eficienta. mai mare a instalatilor de epurare a apelor
uzate.



Prin studiul de fezabilitate elaborat in anul 2015 s-au analizat din punct de
vedere tehnic si economic doua variante. Proiectantul a recomandat varianta nr.2,
aceasta find cea mai avantajoasa atat din punct de vedere tehnic, cat si
economic.

Luand in considerare situatia actuala a lucrarilor existente aferente statiei de
epurare, lucrarile propuse vor urmari realizarea urmatoarelor:

-obtinerea unei ape epurate care sa indeplineasca conditiile standard de
calitate conform NTPA 011/2002;

-marirea sigurantei in exploatare realizata in special prin utilizarea de
materiale si echipamente performante;

-realizarea unei scheme tehnologice a statiei de epurare in conformitate cu
tehnologiile moderne existente in prezent pe plan mondial;

reducerea consumului de energie, utilizand echipamente performante si prin
automatizarea functionarii instalatiilor;

-reducerea cheltuielilor de exploatare aferente reparatiilor frecvente;

—reducerea schemei de personal ca urmare a reducerii defectiunilor ce apar
in exploatare si ca urmare a automatizarii functionarii instalatiilor;

-asigurarea sanatatii personalului de exploatare a statiei de epurare.

Pentru indeplinirea acestor lucruri, pentru reabilitarea statiei de epurare a
apelor uzate, se propune realizarea unei stati de epurare moderne, cu o schema
tehnologica completa, asigurandu-se integrarea obiectelor tehnologice existente fie
ca atare, fie cu amanjari in vederea echiparii cu utilaje performante tehnologic si
energetic si cu fiabilitate mare.

Pentru dimensionarea capacitatii statiei de epurare s-au calculat debitele de
apa uzata produsa de orasul Zarnesti conform normativelor si standardelor in
vigoare, plecandu-se de la debitele necesare de apa potabila si industriala.

Debitele de apa au fost calculate luandu-se in considerare consumurile
specifice pentru populatie, conform prevederilor Normelor Europene.

Pentru agentii economici s-au considerat debitele concentrate ale acestora
aprobate de Compania Apele Romane si Acordurile de mediu emise pentru
acestia.

Statia de epurare propusa va fi capabila sa preia debitele calculate, si va
avea in componenta:

ratare mecanica: camera de intrare si by-pass prevazuta cu gratar rar
manual, bazin retentie ape pluviale, canal masura debit by-pass, canal gratare rare
cu functionare automata, statie de pompare ape uzate, masurarea debitului si
parametrilor apei uzate, cladire pretratare (compacte degrosisare si statie automata
prelucrare namol din fose spetice);

tratare biologica: camera deversor (by-pass bio), camera masura debit
influient in treapta biologica, baze Dbiologice cu functionare secventiala, canal
masura si prelevare probe apa epurata, gura varsare

tratare  namol: pompare namol exces, bazin stocare si ingrosar
gravitationala namol secundar, conditionare si deshidratare namol pana la o
concentratie de 25 %, deshidratare namol pana la o concentratie de 35% prin
electro-osmoza, statie pompare supernatant, platforme depozitare namol deshidratat;

-alte lucrar retele in incinta, racorduri la utilitati, constructie pavilion
administrativ, post trafo si lucrari electrice automatizate si SCADA, amenajare
incinta (imprejmuire, drumuri, porti, logistica).

Avantajele variantei 2 sunt: siguranta exploatarii sistemului, costuri mai mici
pentru executarea lucrarilor si costuri mai mici de exploatare.

Varianta 2,presupune:

Apa uzata este epurata mecanic, biologic (bazine cu functionare
secventiala) si cu tratarea namolului secundar si deshidratarea acestuia
(ingrosare, deshidratare cu electro-osmoza) pana la o concentratie de 35% SU.Din



schema vor lipsi decantoarele primare. Namolul va fi stabilizat in bazinele biologice
de aerare.

Statia de epurare existenla este propusa pentru reaibilitare (tratare
mecanica, biologica si namol, statii de pompare, post trafo, racorduri utilitati, efc.).

In urma discutiilor purtate la MDRAPFE, pentru semnarea contractului de
finantare, au fost necesare o serie de corectii la sumele alocate si sursele de
finantare.

In urma corectilor proiectantul a transmis documentele economice
actualizate.

Urmatoarele categorii de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de
stat prin PNDL: cheltuieli pentru obtinerea si amenajerea terenului; studiile de
fezabilitate/ documentatile de avizare a lucrarilor de interventi; studile de teren;
studile de specialitate; expertizele tehnice si/ sau audit energetic; asistenta tehnica;
consultanta: taxe pentru obtinerea de avize/ acorduri/ autorizatii;organizarea
procedurilor de achizitii; active necorporale; cheltuieli conexe organizarii de santier;
comisioane, cote, taxe, costuri credite; cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si
predare la beneficiar;

in urma reactualizari Devizului general din cadrul Studiului de fezabilitate
nr.30/2015, Devizul general pe surse de finantare este urmatorul:

valoare, in lei, cu TVA
buget pe surse de finantare inclus
total general, din care: 27.874.947
buget de stat, din care: 25.044.864.,54
decontat o
necesar pentru finalizare investitie 25.044.864,54
- buget lacal, din care: ] 2.830.082,46
decontat 124.000,00
necesar pentru finalizare investitie 2.706.082,46

Cheltuielile neeligibie, care vor fi finantate din bugetul local sunt
urmatoarele: cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului, studile de
fezabilitate/ documentatiie de avizare a lucrarilor de interventii, studii de teren studii
de specialitate, expertiza tehnica si/ sau audit energetic, asistenta tehnica,
consultanta, taxe pentru obtinere avize/ acorduri/autorizatii, organizarea procedurilor
de achizitie publica, active necorporale, cheltuieli conexe organizarii de santier,
comisioane, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predari
la beneficiar.

Suma necesara, din bugetul local, pentru plata cheltuelilor neeligibile ce vor
fi finantate din bugetul local este; 2.830.082,46 lei (TVA inclus).



Avand in vedere cele aratate mai sus,

Principalii indicatori tenhico-economici ai investitiei sunt urmatorii:

1 Valoarea totala: 27.875 mii lei, inclusiv TVA (in preturi- 4,5950 lei/ euro din
data de 22/09/2017)

Din care C+M: 13.395 mii lei, inclusiv TVA.

2 Esalonarea investitiei (INV/C+M):

-anul I 12.025,82/ 5.8448,13 mii lei, inclusiv TVA;

-anul Il: 15.849,13/7.512,78 mii lei, inclusiv TVA.

3.Durata de realizare (luni):

Durata estimata a investitiei este de 24 luni.

4.Capacitati (in unitati fizice si valorice):

Treapta mecanica de epurare a apei uzate va include urmatoarele
obiecte:

.camera intrare, deversor 1 ape pluviale/ by-pass general, bazin stocare
ape pluviale, canal masura debite by-pass;

-gratare rare;

-statie de pompare si masura debit intrare apa uzata;

-compacte degrosisare (site dese, deznisipator, separatorr de grasimi
aerat, suflante deznisipator, spalarea si deshidratarea nisipului retinut, camin
de stocare grasimi) si masura parametri si prelevare probe intrare apa uzata;

-camera deversor 2 biologic si masurarea debitului influient in treapta
biologica;

-camera de receptie pentru namolul provenit din fose septice;

Treapta biologica de epurare a apei uzate va cuprinde:

-camera de distributie treapta biologica;

-reactoare biologice cu functionare secventiala;

-statie de suflante;

-depozitare, preparare si dozare reactiv indepartare chimica fosofor;

-camera de masurare debite, parametri si prelevare probe ape epurate;

-conducta de descarcare si gura de deversare;

Treapta de tratare a namolului va cuprinde:

-pompare namol in exces;

-ingrosator gravitational namol in exces si statie pompare namol
ingrosat;

.instalatie automata de preparare si dozare polielectrolit pentru
dezhidratarea namolului;

.instalatie deshidratare namol pana la o concentratie de minim 25
%SU;

-instalatie deshidratare namol pana la o concentratie de minim 35%
SU;

-statie pompare supernatant;

Constructii anexe si alte lucrari:

-pavilion administrativ cu dispecerat SCADA, spatii pentru personal si
laborator;

-instalatii electrice exterioare pentru iluminat;

-retele tehnologice;

-drumuri, alei si spatii verzi;

-lucrari de demolare a constructiilor existente



5.Esalonarea investitiei pe surse de finantare

Nr | Denumire subcapitol de | Buget de stat, Buget local, in | Credit  intern
crt | cheltuieli in lei, cu TVA | lei, cu TVA | nerambursabil,
incfus inclus in lei, cu TVA
inclus
1.2. | Amenajarea terenului 0 0 558.883,00
51 | Cheluieli necesare pentru | 314.413,00 0 0
asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului
3.1. | Studii de teren 0 0 100.612,00
3.2 | Taxe pentru obtinere | 0 21.872,00 0
avize, acorduri si
autorizatii
3.3. | Proiectare si inginerie 379.061,00 124.000,00 0
3.4. | Organizarea  procedurilor | 0 80.223,00 0
de achizitie publica
3.5. | consultanta 0 0 208.278,00
3.6 | Asistenta tehnica 0 0 335.820,00
4.1. | Constructii si_instalatii 10.018.391,00 | 0 0
4.2. | Montaj utilaj tehnologic 2.036.477,00 0 0
4.3. | Utilaje, echipamente | 8.145.906,00 0 0
tehnologice si functionale
cu montaj
4.4. | Utilaje, Tfara montaj si| 1.531.054,00 0 0
echipamente de transport
4.5. | Dotari 656.166,00 0 0
4.6. | Active corporale 0 0 0
5.1. | Organizare de santier 466.425,00 0 54.680,00
52 | Comisioane, cote, taxe, |0 134.509,00 0
costul creditului
53 | Diverse si neprevazute 1.496.971,54 820.761,41 134.382,05
6.1. | Pregatirea personalului de | 0 0 82.021,00
exploatare
6.2. | Probe tehnologice si teste | 0 0 164.041,00
total 25.044.864,54 | 1.191.365,41 1.638.717,05

6.Alti indicatori specifici

investitia, dupa caz.

Nu este cazul

domeniului de aclivitate in care se realizeaza
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HOTARAREA NR.98
Din 26.04.2018

-privind aprobarea promovarii obiectivului de investific de interes local: ..Modernizare
strizi din orasul Zarnesti (str. Scolii, str.Barsei i str. Brazilor) §i asigurarea surselor de finantare
prin accesarea unui imprumut intern rambursabil 7,

CONSILIUL LOCAL ZARNESTI, intrunit in sedinta ordinari legal constituita, azi
26.04.2018;

Analizind Proiectul de hotardre initiat de Primarul orasului Zarnesti, Raportul de
Specialitate §i Expunerea de motive ale Serviciului Transport Public Local- Achizifii publice prin
care se propune aprobarea promovarii obiectivului de investitic de interes local: .Modernizare
strazi din oragul Zarnesti (str. Scolii, str.Barsei §i str. Brazilor) §i asigurarea surselor de finantare
prin accesarea unui imprumut intern rambursabil =,

Avind in vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1. 2. 3 si 4 ale Consiliului Local
Zarnesti:

In baza prevederilor art.36 alin. 1, alin.2 lith), alin.4 lita) si d) din Legea nr.215/2001
privind administrajia publica locald, republicatd. cu modificarile si completarile ulterioare. O.U.G
nr.28/2013 actualizata - privind aprobarea Programului national de dezvoltare locald. Ordinului
ar,1851/2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenia a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, actualizat si republicat, H.G
nr907/2016 privind etapele de elaborare si continutul -cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivului/proicctelor de investiii finaniate din fonduri publice. a Legii
nr,89/2015 privind OUG nr,28/2013 pentru aprobarea Programului najional de dezvohare locala

in temeiul art.45 alin.l si art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrajia
publica locala. republicata. cu modificérile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:

Art.l -Se aprobd promovarea obiectivului de investitie de interes local: ..Modernizare
strazi din orasul Zarnesti (str. Scolii, str.Barsei si str. Brazilor) si asigurarea surselor de finantare
prin accesarea unui imprumut intern rambursabil ™.

Valoarca totald a investitiei: 8.361.282.95 lei (TVA inclus)/7.035.879.97 lei (1ara

TVA).
Art.2 -Cu ducerea la indeplinire a prezenter hotardri se desemneaza Primarul orasului

L —

Zarnesti. prin Serviciul Urbanis

Presedinte de %
Lupu Ovi

inijiator- Primarul orasului Zarnesli LI
Hotardrea a fost adoptatd cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenti din totalul electiv de 19 consilieri
Red: 3ex.- Dosar Hotardri, Institutia Prefectului Bragov. Serviciul Transport Public l.ocal- Achizitii

publice
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RAPORT DE SPECIALITATE
- privind aprobarea promovarii obiectivului de investitie de interes local:
,modernizare strazi din orasul Zarnesti, judetul Brasov (str.Scolii, str.Barsei si
str.Brazilor)” siasigurarea surselor de finantare prin accesarea unui
imprumut intern rambursabil.

Prin prezentul raport propunem aprobarea promovarii obiectivului de
investitie de interes local:, modernizare strazi din orasul Zarnesti, judetul Brasov
(str.Scolii, str.Barsei si str.Brazilor)' si asigurarea surselor de finantare prin
accesarea unui imprumut intern rambursabil.

Baza legala:

1.Legea nr.215/2001- cu modificdrile si completarile ulterioare- privind
administratia publica locala;

2.HG nr.907/2016- privind etapele de elaborare si continutului- cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

3.Legea nr.273/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare-
legea finantelor publice locale;

4.0UG nr.64/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare-
privind datoria publica;

5.HG nr.9/200, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, privind
constituirea, componenta si functionarea comisiei de autorizare a imprumuturilor
locale;

6.Legea nr.24/2000, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,
privind norme de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

7.Codul Civil, partile referitoare la contracte si conventii;

8.Carte europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.198/1997.



Prin Hotararea Consiliului Local Zarnesti nr.29 din 16/02/2018 s-a parobat
Devizul general si promovarea investitiei:, Modernizare strazi din orasul Zarnesti,
judetul Brasov (str.Scolii, str.Barsel si str.Brazilor)".

Prin aceeasi hotarare s-a aprobat valoarea totala a investitiei: 8.361.282,92
lei (TVA inclus).

Avand in vedere Ordinul nr.1851/2013- actualizat, pentru aplicarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru
aprobarea Programului national de dezvoltare locala, care prevede ca se pot
finanta in cadrul Subprogramului: Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor,
Domeniul specific: reabilitare/ modemizare a drumurilor publice clasificate si
incadrarea in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ca drumuri publiice,
drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/ sau dumuri publice din
interiorul localitatii.

Si tinand cont de categoriile de lucrari pentru obiectivele de investititi care
se finanteaza pentru reabilitarea/ modernizarea drumurilor publice clasificate si
incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv:

-aducerea structurii rutiere la paramefrii tehnici corespunzatori categoriei
drumuiui;

-corectia si imbunatatirea elementelor geometrice ale drumurilor de interes
judetean si de interes local- profiluri transversale si longitudinale, curbe,
suprainalatan;

-amenajarea acostamentelor;

-amenajarea intersectiilor cu alte drumuri laterale si amenajarea acestora
pe o lungime de maxim 25 m;

-executia de sisteme de colectare si de dirijare a apelor pluviale;

-fefacerea si construirea de podete si poduri, ziduri de sprijin, consolidari de
taluze, atunci cand acestea sunt necesare peniru siguranta circulatiei si pentru
realizarea in siguranta a lucrarilor de drum propuse;

S-a propus promovarea obiectivului de investitii:, modernizare strazi din
orasul Zarnesti, judetul Brasov (str.Scolii, str.Barsei si str.Brazilor)", pentru finantare
in cadrul Programului national de dezvoltare locala,

Prin adresa nr.28048 din 15/03/2018, inregistrata la Primaria orasului
Zamesti sub nr.3857 din 16/03/2018, MDRAP, a comunicat, referitor |la
implementarea Programului national de dezvoltare locala etapa a ll-a, ca in
conformitat cu OUG nr.90/2017, pentru anul 2018 depunerea de solicitari se
suspenda.

Justificare din punct de vedere tehnic, privind necesitatea si oportunitatea
realizarii investitiei:

Strazile Scolii, Barsei si Brazilor din orasul Zarnesti sunt strazi aflate in
intravilanul orasului Zarnesti si apartin domeniului public al orasului (strazi si
trotuare), aprobat prin Hotararea Consiliului Local Zarnesti nr65 din 26.08.1994,
anexa ne.10 (inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al orasului
Zamesti), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea |, nr.697 bis din
24.09.2002.

Obiectivul de investiti propus va fi delimitat astfel:

-strada Scolii- intre strazile Fierastraului si DN 73A:

-strada Barsei- de la intersectia cu strada Celulozei si pana la numarul
administrativ 97;

-strada Brazilor- de la intersectia cu strada Brebina si pana la numarul
administrativ 112.

Lungimea aproximativa a celor trei obiecte, din cadrul obiectivului de
investitii este:

-strada Scolii- 1.720 m;



-strada Brazilor- 510 m;

-strada Barsei- 1.550 m,

Rezultand, pentru obiectivul de investitii, o lungime totala de 3.780 m.

Luerarile de modernizare se vor realizain scopul de a rezolva problemele
existente ale acestora, probleme de care depind confortul, siguranta si
functionalitatea traficului auto si pietonal, actual si de perspectiva.

Proiectul de modernizare va aveain vedere urmatoarele aspecte:

-se va respecta pe cat posibil, ampriza existenta a strazilor, fara a depasi
llimitele proprietatiior si fara a fi necesare demolari, relocarea retelor de utilitati
sau exproprieri;

-se vor prevedea 2 benzi de circulatie, acolo unde este posibil cu
acostamente si/ sau trotuare incadrate cu borduri;

-elementele geometrice se vor modifica atat in profil longitudinal cat si in
profil transversal in conformitate cu prevederile tehnice in vigoare tinand cont de
cotele impuse din teren, urmarindu-se modernizarea carosabilului de pe strazile ce
fac obiectul investitiei;

-se va dimensiona sistemul rutier nou cu imbracaminte asfaltica pentru
traficul de perspectiva:

-se vor asigura accesele la proprietatile situate pe aceste strazi:

-se vor realiza intesectiile cu strazile adiacente conform normativelor in
vigoare;

-se va asigura scurgerea apelor din precipitati de pe platforma strazilor:

-se vor realiza semnalizarea orizontala si verticala in conformitate cu
prevederile tehnice in vigoare;

-se vor prevedea zone verzi acolo unde este posibil.

Caracteristicile geometrice si constructive preconizate sunt urmatoarele:

-pentru strada Scolii:

-parle carosabila de: 5,00-8,50 m latime;
-platforma: 9,00- 18,00 m latime:
-trotuare:0,50-4,00 m latime;

-pante transversale carosabil; 2,5%:
-pante transversale trotuar:1%.

-pentru strada Barsei:

-parte carosabila de:3,00-6,00 m latime:
-platforma: 4,00-18,00 m latime;
-acostamente:0,5 m latime;
-trotuare.0,50-4,50 m latime;

-pante transversale carosabil: 2,5%;
-pante transversale trotuare:1%;

-pante transversale acostamente: 4%.

-pentru strada Brazilor;

-parte caroabila de : 4,00- 6,50 m latime;
-platforma:8,50-19,00 m latime;
-trotuare:0,50-4,00 m latime;

-pante transversale carosabil: 2,5%;
-pante transversale trotuar:1%.

Structura rutiera va fi urmatoarea:

-pentru strada Scolii si strada Barsei:

-4 cm strat de uzura BA16 rul.50/70;

-6 cm strat de legatura BAD22.4 leg.50/70;
-15 cm strat de baza din piatra sparta;

-30 cm strat de fundatie din balast;

-10 cm substrat din balast nisipos;

-15 cm strat de forma din pietruirea existenta.

-pentru strada Brazilor:

3



-4 cm strat de uzura BA16 rul.50/70;

-6 om stat de legatura BAD22.4 leg.50/70;
-15 cm piatra sparta- strat de baza;

-25 cm balast- strat de fundatie;

-15 cm deseu de cariera- strat de forma.

Pe sectoarele unde este posibil se vor prevedea trotuare cu imbracaminte din
beton asfaltic si zone verzi si de asemenea se vor asigura accesele la
proprietati.

Pe strada Scolii la km 1+375 se va realiza un sens giratoriu.

Se vor realiza racordurile cu strazile adiacente, pentru cele trei strazi, in
lugime de aproximativ 480 m.

Pentru strada Brazilor scurgerea apelor se va realiza prin amenajarea unui
tronson de canalizare pluviala.

Pentru strada Scolii si strada Barsei scurgerea apelor se va realiza prin
guri de scurgere/ santuri existente.

HG nr.907/2017

Art.10 (1)Devizul general este partea componenta a studiului de fezabilitate
sau a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, prin care se stabileste
valoarea totala estimativa, exprimata in lei, a cheltuielilor necesare realizaril
obiectivului de investitii.

(2)Devizul general se structureaza pe capifole si subcapitole de cheltuiefi
in cadrul fiecarui capitol/ subcapitol de cheltuieli se inscriv cheltuielile estimative
aferente realizarii obiectul/ obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de
investitil.

Avand in vedere cele aratate mai sus sitinand cont de Devizul general al
investitiei, indicatorii tehnico-economici sunt urmatori:

INDICATOR! TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEL
,modernizarea strazilor din orasul Zarnesti (strazile Scolii, Barsei si
Brazilor)”

1.Valoarea totala a investitiei: 8.361.282,95 lei (TVA inclus)/ 7.035.879,97
lei (fara TVA),

din care C+M: 6.551.812,26 lei (TVA inclus)/5.505.724,59 lei (fara TVA).

2 Durata de realizare a invesitiei: 12 luni.

3.Esalonarea invstitiei- rest de executat (INV/C+M):
-anul |; B.361.282,95 (TVA inclus)/ 6.551.812,26 lei (TVA inclus);

4 Capacitali;
Proiectare si asistenta tehnica:
-studii: 17.945,20 lei (TVA inclus);



-documentatii suport si cheituieli pentru obtinerea de avize, acorduri  si
autorizatii: 9.133,25 lei (TVA inclus),

-expertiza tehnica: 6.545,00 lei (TVA inclus);

-proiectare:196.619,44 lei (TVA inclus);

-organizarea procedurilor de achizitie publica:8.092,00 lei (TVA inclus);

-consultanta: 64.549,87 lei (TVA inclus);

-asistenta tehnica: 96.824,81 lei (TVA inclus).

Cheltuieli pentru investitia de baza:

-constructii si instalatii:6.454.987,45 lei (TVA inclus).

Alte cheltuieli:

-organizare de santier:96.824,81 lei (TVA inclus);

-comisioane, cote, taxs, costul creditului: 60.074,78 lei (TVA inclus);

-diverse si neprevazute: 1.349.686,93 lei (TVA inclus).

5 Finantarea investitiei, esalonarea pe surse de finantare:
Buget local/ imprumut intern rambursabil.

B.Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care se realizeaza
investitia:

Strada Scolii, in lungime de 1.720 mi- delimitata de strada Fierstraului si DN
73A;

Stada Barsei, in lungime de 1.550 ml- delimitata de intersectia cu strada
Celulozei si numarul administrativ 97;

Stada Brazilor, in lungime de 510 mi- delimitata de interectia cu strada
Brebina si numarul administrativ 112.

Lucrarilie de modernizare au ca scop rezolvarea problemelor existente ale
strazilor, probleme de care depind confortul, siguranta si functionalitatea traficului
auto si pietonal actual si de perspectiva:

-se va respecta, pe cat posibil, ampriza existenta a strazilor, fara a depasi
limitele proprietatilor si fara afi necesare demolari, relocarea retelelor de utilitati
sau exproprieri;

.se vor prevedea 2 benzi de circulatie, acolo unde este posibil cu
acostamente si/ sau trotuare incadrate cu borduri;

-elementele geometrice se vor modifica atat in profil longitudinal cat si in
profil transversal in conformitate cu prevederile tehnice in vigoare tinand cont de
cotele impuse din teren, urmarindu-se modemizarea carosabilului pe toate cele 3

strazi;



.se va dimensiona sistemul rutier nou cu imbracaminte asfaltica pentru
traficul de perspectiva;
-se vor asigura accesele la proprietatile situate pe aceste strazi;
_se vor realiza intersectile cu strazile adiacente conform normativelor in
vigoare,
-se va asigura scurgerea apelor din precipitatii de pe platformele strazilor;
se vor realiza semnalizarea orizontala si verticala in conformitate cu
prevederile tehnice in vigoare;
-se vor pevedea zone verzi acolo unde este posibil.
Caracteristicile geometrice si constructive preconizate sunt:
-pentru strada Scolii:
-parte carosabila: 5,00- 8,50 m latime;
-platforma:9,00- 18,00 m latime;
-trotuare:0,50- 4,00 m latime;
-pante transversale carosabil:2,5 %;
-pante transvesale trotuare:1%;
-pentru strada Barsei
-parte carosabila: 3,00-6,00 m latime;
-platforma:4,00- 18,00 m latime;
-acostamente:0,50 m latime;
-trotuare: 0,50-4,50 m latime;
-pante transversale carosabil: 2,5%;
-pante transversale trotuare:1 %,
-pante transversale acostamente: 4%.
-pentru strada Brazilor:
-parte carosabila: 4,00- 6,50 m latime;
-platforma: 8,50-19,00 m latime;
-trotuare: 0,50-4,00 m latime;
-pante transversale carosabil: 2,5%;
-pante transversale tortuare: 1%.
Structura rutiera:
-pentru strada Scolii si strada Barsei:
-4 cm strat de uzura BA16 rul.50/70;
-6 cm strat de legatura BAD22.4 leg.50/70;
-15 cm strat de baza din piatra sparta;
-30 cm strat de fundatie din balast,

-10 cm substrat din balast nisipos;
6



15 em strat de forma din pietruirea existenta.

-pentru strada Brazilor:

-4 cm strat de uzura BA16 rul.50/70;

8 cm strat de legatura BAD22.4 1eg.50/70;
-15 cm piatra sparte- strat de baza;

-25 cm balast- strat de fundatie;

15 cm deseu de cariera- strat de forma.

Pe secloarele unde este posibil se vor prevedea trotuare cu imbracaminte
din beton asfaltic si zone verzi si de asemenea se VOr asigura accesele la
proprietati.

Pe strada Scolii la km 1+375 se va realiza un sens giratoriu.

Se vor realiza racordurile cu strazile adiacente, pentru cele 3 strazi, in
lungime de aproximativ 480 m.

Pentru strada Brazilor scurgerea apelor se va realiza prin amenajarea unui
tronson de canalizare pluviala.

Pentru strada Scolii si strada Barsei scurgerea aplor se va realiza prin guri

de scurgere/ santuri de vizitare.

Nume si prenume Functia Data Semnatura

intocmit | lustina Reit Sef serviciu 27.03.2018

Redactat in 2(doua) exemplare, din care:
-1 exemplar la dosar;
-1 exemplar catre Consiliul Local Zarnesti
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