Verificator: Ing. Georgescu S. Dan George Nr. <'05?27 / @é‘ff)?("d
Strada Frederic Chopin, Nr. 20A - sector 2, Bucuresti

Tel. 0742.072.836

CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO - PROFESIONALA

CERINTA Is, It, Ig, nr. 05480/2000, valabil pani in 2022

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerintele: It

A proiectului:

“CRESTEREA SIGURANTElI PACIENTILOR N STRUCTURI
SPITALICESTI PUBLICE PRIN REABILITAREA, MODERNIZAREA SI
EXTINDEREA INSTALATIEI DE DETECTIE SEMNALIZARE SI
ALARMARE INCENDII, A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE
S| A INSTALATIILOR ELECTRICE SI DE VENTILARE $1 TRATARE A
AERULUI PENTRU CLADIREA SPITALULUI ,DR. CAIUS TIBERIU
SPARCHEZ”

Faza: D.A.L.I

1. Date de identificare

Proiectant de specialitate: S.C. ENERGY SYSTEMS ENGINEERING S.R.L
Beneficiar : UAT ORASUL ZARNESTI

Amplasament: Strada Policlinicii, nr. 12, Orasul Zarnesti, Judetul Brasov

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructei

Documentatia prezinta spre verificare instalatiile termice aferente unui corp de cladire din cadrul unui
spital. In saloane, cabinete sau alte spatii din zona UPU, au fost propuse recuperatoare de caldura cu
flux incrucisata, in placi, cu montaj vertical, la perete. Pentru spatiile incadrate in clasele de incaperi | si
Il - blocul operator, unitatile de terapie intensiva si blocul de nasteri au fost prevazute instalatii de
incalzire/climatizare numai aer prin sisteme de ventilatie cu asigurarea mecanica a aportului de aer
proaspat. Astfel au fost propuse trei centrale de ventilatie: CTA 1 (bloc nasteri), CTA 2 (unitate ATI), CTA
3 (bloc operator).

3. Documente ce se prezinta la verificare:

Tema de proiectare: Ceitificat dé Urbafisim nr, ... ' (1 R
SHIBEHE  wocnansssaami i

Avize obtinute: -

Memoriu Tehnic : DA

Caiet de sarcini: -

Breviar de calcul: -

Planse desenate: DA

4. Concluzii asupra verificarii P
in urma verificarii, conform Legii 10/1995 - Legea calitatii tn ¢ amnsidera

o

proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se confer "'I‘ffd'r‘ﬁlyai‘brului

- - . ‘. ' ) . o\
privind aplicarea prevederilor ,"Regulamentului de verificdre(a p;oﬁteie{h ¢ ", emi$ de
MLPAT in noiembrie 1996. [ /5% ey o4
Am primit ... exemplare sl z:/ne '
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Sn: 2E SC Energy Systems Engineering SRL
22 EEE Servicii de proiectare si consultanta in instalatii

Y Y g Cal. Vacaresti nr. 320, Bl. 8D. Ap. 29, 84, Bucuresti ¥
Contact: +40.740.30.44.87; Site:www.ese.ro

CRESTEREA SIGURANTEI PACIENTILOR iN STRUCTURI SPITALICESTI PUBLICE
PRIN REABILITAREA, MODERNIZAREA S| EXTINDEREA INSTALATIEI DE
DETECTIE SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDII, A INFRASTRUCTURII DE
FLUIDE MEDICALE SI A INSTALATIILOR ELECTRICE SI DE VENTILARE $I
TRATARE A AERULUI PENTRU CLADIREA SPITALULUI ,DR. CAIUS TIBERIU
SPARCHEZ"

MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE
INSTALATII TERMICE

PROIECTANT : SC ENERGY SYSTEMS ENGINEERING SRL

BENEFICIAR : UAT ORASUL ZARNESTI

ADRESA OBIECTIV: | STRADA POLICLINICII NR. 12, ORASUL ZARNESTI, JUDETUL BRASOV

FAZA PROIECT: DALI

2021

SPECIALITATEA: INSTALATII TERMICE : [1]




35 iwg Cal. Vacaresti nr. 320, BI. 8D, Ap. 28, 84, Bucuresti'
Contact: +40.740.30.44.97; Site:www.ese.ro

BORDEROU

1. PIESE SCRISE

FOAIE DE GARDA
LISTA DE SEMNATURI

BORDEROU
MEMORIU TEHNIC

2. PIESE DESENATE

PLAN DE SITUATIE

INSTALATII TERMICE - PLAN PARTER

INSTALATII TERMICE - PLAN ETAJ 1 IT-03

INSTALATII TERMICE - PLAN ETAJ 2 IT-04

INSTALATII TERMICE - PLAN ETAJ 3 SI PLAN ETAJ 4 IT-05

INSTALATII TERMICE - PLAN ETAJ 5 SI PLAN ETAJ 6 IT-06

Intocmit,
Ing. Liviu Cimpureanu

SPECIALITATEA: INSTALATII TERMICE [2]




e, . a SC Energy Systems Engineering SRL
E_g_ tE Servicii de proiectare si consultanta in instalatii
got 9§ . Vacaresti nr. 320, BI. 8D, Ap. 29, Sﬁ Bun:,res

Contact: +40.740.30.44.37: Site: ESE.TD

MEMORIU TEHNIC

1.0BIECTUL PROIECTULUI
Proiectul solutioneaza la faza DALI instalatile termice aferente obiectivului CRESTEREA

SIGURANTEI PACIENTILOR IN STRUCTURI SPITALICESTI PUBLICE PRIN REABILITAREA,
MODERNIZAREA S| EXTINDEREA INSTALATIEI DE DETECTIE SEMNALIZARE S| ALARMARE
INCENDII, A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE SI A INSTALATIILOR ELECTRICE SI DE
VENTILARE $I TRATARE A AERULUI PENTRU CLADIREA SPITALULUI ,DR. CAIUS TIBERIU
SPARCHEZ” amplasat pe Strada Policlinicii Nr. 12, Orasul Zamesti, Judetul Brasov.

e
2. BAZE DE PROIECTARE ZZesClU R
Documentatia a fost intocmita avand la baza: j g - ®T
» Tema de arhitectura // ;-:;,:' ERAIN
> Tema de structura [[H [
> Cerintele beneficiarului I “
> Standardele, normativele si legislatia locala in vigoare \\

Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerintelor de calitate conform Legir ?0/1995

Standardele Uniunii Europene se adopta in cazul in care nu exista standarde

Toate lucrarile de proiectare, selectarea echipamentului si lucrarile de m
si se vor conforma in toate aspectele cu cerintele legale si cu codurile locale din Romania:

Documentatia este intocmita in conformitate cu legislatia romana privind continutul proiectului,
normativele si standardele de referinta si prescriptiile privind calitatea lucrarilor.

Nr, . . Editia
o Denumire Identificare ———
1. Legea calitatii in constructii L10 1995/2007
2 Regu!amentulm de veljiﬁf:are §|‘ expgrtlzare tehn!f:a de calitate HG 742 2018
a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor
3 Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructji gi instalatii HG 273 1994
' aferente acestora HG 343 2017
4 Regulamentului privind controlul de stat al calitatji in constructji HG 272 1994
' HG 492 2018
5. Rengllalmgnt pentrul gtestarea tehnlco"- profesionald a MLPTL 777 2003
specialigtilor cu activitate in constructii
8. Legea securitatii si sanatatii in munca L 319 2006
- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii ) 2005
' si sanatatii in munca L 319/2006
8. Cerlpte minime de securitate §| sanatate in munca pentru HG 300 2006
santierele temporare sau mobile
9 Lege: Pgntru aprobarea QUG 195/2005 privind protectia L 265 2008
mediului
Conditii de introducere pe piata a produselor destinate HG 622 +
10. G — 2006
constructiilor modificari

SPECIALITATEA: INSTALATII TERMICE 13
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SC Energy Systems Engineering SRL
Servicii de proiectare si consultanta in instalatii [@
Cal. Vacaresti nr. 320, BI. BD. Ap. 29, S-a B.JEJI'ESLI :

Ordin pentru aprobarea Listei standardelor romane care _

11. | transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor Ordin MTCT 2005
tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii 968
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea i

12. Pl 9 P MTCT1558 2004
conformitatii produselor pentru constructii -

+ modificari

13, Normatlv pentru venﬁcarea”calltatu si receptia lucrarilor de C56-02 2002
instalatii aferente constructiilor

14, PIormgiw pentruuprmectarea si executarea instalatiilor de 113 2015
incalzire centrala
Normativ privind proiectarea si executarea instalatjilor de

15. . o |5 2010
ventilare si climatizare
Lista standardelor romane care transpun standarde europene

16. | armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul MTCT 2006
produselor pentru construciji

7 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura. Prescriptii de SR 1907/1 2014
caleul

18 !nstglatzl de mcaim.re. Necesarul de caldura. Temperaturi SR 1907/2 2014
interioare conventionale de calcul
Instalatii de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de

19 caldura din exterior. Prescriptii fundamentale. STAS 6648/t 2014

20. | Instalatii de ventilare si climatizare. Parametrii climatici exteriori STAS 6648/2 2014
Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor T

21, spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora NP 015/ sC -__199? -

Legislatie

! \/ _./ . i
\

Legea nr. 64/2008
republicata cu modificarile
si completarile ulterioare

Lege privind functionarea in conditii de s;gur
presiune, instalatilor de ridicat si a aparate
combustibil

a a mstalatula aub,
consumatoa !def

Legea nr. 50/1991
republicata cu modificarile
si completarile ulterioare

/ 2

Legea nr. 81/2013

Lege privind aprobarea O,U.G. nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Ordinul nr. 3451/2013

Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii

Ordinul nr. 34/1998

Norme metodologice privind continutul-cadru de organizare a licitatiilor,
prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei
lucrarilor

Ordin nr. 119/2014

Norme de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al
populatiei

SPECIALITATEA: INSTALATII TERMICE
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SC Energy Systems Engineering SRL
Servicii de proiectare si consultanta in instalatii
. Vacaresti

nr. 320, BI. BD. Ap. 29, E’ E.JELI"ES
Contact: +40.740.30.44.97; Site: E.TO

H.G. nr. 925/1995

Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor

Legea nr. 10/1995
republicata cu modificarile
si completarile ulterioare

Lege privind calitatea in constructii

H.G. nr. 766/1997
republicata cu modificarile
si completarile ulterioare

Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii

H.G. nr. 273/1994

Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii

H.G. nr. 940/2006

Hotarare pentru modificarea si completarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora H.G.
273/1994

H.G nr. 925/1995

Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor

Legea nr. 265/2006
republicata cu modificari si
completarile ulterioare

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
185/2005 privind protectia mediului

0.U.G. nr.195/2005

0.U.G. privind protectia mediului

0.U.G. nr.114/2007

Ordonanta pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 95/2005
privind protectia mediului.

0.U.G. nr. 164/2008

Ordonanta pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia
mediului;

Legea nr. 287/2009
republicata cu modificarile
si completarile ulterioare

Lege privind Codul civil

Legea nr.107/1996
republicata cu modificarile

Lege privind protectia apelor

/ : Q., 2
si completarile ulterioare /[
S g
Legea nr. 458 din 8 iulie Lege privind calitatea apei potabile l
2002 \\
Legislatie specifica de protectie a muncii \

Legea nr. 319/2006

Lege cu privire la securitatea si sanatatea in
modificarile si completarile ulterioare

H.G. nr. 1425/2006

Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevedertfor
Legii securitatii muncii 319/2006, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare

H.G. nr. 300/2006

Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile;

H.G. nr, 971/2006

Hotarare privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca;

H.G. nr. 1091/2006

Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca;

H.G. nr. 1146/2006

Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

SPECIALITATEA: INSTALATII TERMICE
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Legislatie specifica de prevenire si stingere a incendiilor

Legea nr. 307/2006
republicata cu modificarile
si completarile ulterioare

Lege privind apararea impotriva incendiilor;

H.G. nr. 571/2016

Hotarare pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care
se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

Ordinul MAI nr. 129/2016

Ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind avizarea si
autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila

Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de

C 3001994 constructii si instalatii aferente acestora;
P 118/1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Il-a
PHig-a2013 Instalatii de stingere
P118-3/2015 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor. Partea a lll-a -

Instalatii de detectare,semnalizare si avertizare

Legea nr. 15/2005

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de
Urgenta

Legea nr. 481/2004
republicata cu modificarile
si completarile ulterioare

Lege privind protectia civila

Ordin nr. 87/2010

Ordin pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor

Ordinul MAI nr. 80/2009

Ordin privind aprobarea normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civila

Ordinul MAI nr. 163/2007

Ordin privind aprobarea normelor generale de aparare impotriva
incendiilor

’___,..-_.-_-.._

Ordinul MAI nr. 166/2010

Ordin privind aprobarea Dispozitiilor generale
incendiilor la constructii si instalatii aferente (‘f e

a’p/abate impotnva

STAS 10903/2:2016

Masuri de protectie contra incendiilor. Detenfyinarea sarctmi termiqe i\
constructji /

3. PREZENTAREA SOLUTIILOR TEHNICE

3.1. SITUATIA EXISTENTA

In urma analizei situatiei existente s-a constatat ca sistemul de incalzir
calde de consum este compus din conducte de distributie, conducte amplasate Ia
cat si conducte montate in coloane mascate in ghene verticale de conducte. Acestea sunt e: xecutate

cu teava neagra de otel si nu au fost schimbate de la darea in functiune a cladirii.
Conductele de distributie din demisol sunt izolate partial cu vata minerala si ipsos.
Instalatia nu dispune de robineti de inchidere si de golire la baza coloanelor si nici de valve de

echilibrare la baza coloanelor.

Reteaua de alimentare cu apa calda menajera nu are conducte de recirculare.

Arzatoarele existente sunt de tip monobloc, in suprapresiune, functionand cu gaze naturale de
joasa presiune, dotat cu sistem de aprindere automata.

Arzétoarele dispun de control automat al arderii in cazul presiunii necorespunzatoare la

alimentarea cu gaze naturale.

SPECIALITATEA: INSTALATII TERMICE
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In momentul releveului unul dintre arzatoare nu era functional din cauza defectiunii majore a
unuia dintre cazane (manta crapata).
incalzirea incaperilor la temperaturile de confort pe timpul iernii, cerute de standardele in
vigoare, este realizata prin cu ajutorul corpurilor de incalzire statice, dupa cum urmeaza :
- radiatoare cu elemente din fonta cu sase coloane cu inaltimea 624mm in majoritatea
incaperilor neschimbate de la darea in folosinta a spitalului;
- radiatoare cu elemente din fonta cu patru coloane cu inaltimea 624mm in cateva
spatii comune neschimbate de la darea in folosinta a spitalului;
- radiatoare panou din otel cu h = 600mm) in mare parte din spatiile concesionate/
inchiriate, nou prevazute, precum si la demisol zona fizio-terapie .
- registre din teava neagra de otel in spatiile de la demisol (spalatorie), neschimbate de
la darea in folosinta a spitalului.
In prezent, in spital nu sunt prevazute sisteme de ventilatie mecanica pentru asigurarea
conditiilor minimale de confort.

3.2. SITUATIA PROPUSA o
Parametrii climatici exteriori utilizati in calcul sunt: 2SCU
VARA Bl e
- temperatura exterioara +32.8°C O JaWT NN
- umiditatea relativa a aerului 35%, conf. 15-2010. 5 A T
IARNA W~ | sw ﬁ; j
- temperatura exterioara -18°C Ba % _"%4) /
- umiditatea relativa a aerului 85%, conf. STAS 1907/1-2014, - \\;=';mf_,z > /
Parametrii climatici interiori pentru care s-a realizat dimensionarea'l § t‘alatuiorsunu-}r/
Sezon Cald SezanRecer =
s Ti [oC] | RHI_ %) T [oCl _ TRAT %)
Cabinete medicale 26+1°C nc% 20£1°C nc%
Saloane 26+1°C nc% 22+1°C nc%
Parametrii climatici care vor fi asigurati in toate spatiile incadrate in clasele | si Il conform NP
015/97 vor fi urmatorii:

Conditii interioare de temperatura | @ Pe toata durata anului trebuie sa se asigure o
temperatura intre 170C si 270C si o umiditate
relativa intre 30% si 60%

Numarul minim de schimburi de aer | ® Sala ocupata 20

e Sala neocupata 10

Nivel de filtrare final (in grile) e Dimensiuni particule: 0.3 microni sau mai mici

e Eficienta: 99.97% pentru particule de 0.3 microni

SPATII INTERIOARE DESERVITE DE RECUPERATOARE DE CALDURA

In saloane, cabinete sau alte spatii din zona UPU unde au fost prevazute prize pentru oxigen
medical, au fost propuse recuperatoare de caldura cu flux incrucisata, in placi, cu montaj vertical, la
perete. Pentru comanda centralelor de ventilatie a fost prevazut un programator orar, un senzor de
oxigen si un termostat interior.

Valoarea limitei maxime a concentratiei de O2 pentru pornirea instalatiei de ventilatie este de
22.3%.

Aerul proaspét introdus se filtreaza Ia nivel F5. Pentru schimbarea filtrelor de aer se asigura
accesibilitatea pentru service. Cantitatea aerului viciat extras trebuie sa fie egala cu cantitatea aerului
proaspat introdus.

SPECIALITATEA: INSTALATII TERMICE z |71
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Se instaleaza urmatoarele componente de automatizare la recuperatorul de caldura:
e Termostat de protectie impotriva inghefului
Termostat de protejare a motorului prin intermediul unui termocontact
Cutii filtrante cu filtre incorporate, usor demontabile
Presostate diferentiale pentru supravegherea filtrului
Baterie de preincalzire electrica pe tubulatura de introducere a aerului
Instalatia de ventilatie va avea in componenta, in principal, urmatoarele:
tubulatura rigida pentru vehicularea aerului;
grile interioare (montate pe tubulatura) din aluminiu emailat, pentru
evacuare/introducere aer, echipate cu registrii pentru reglarea debitului de aer;
e grile exterioare, din aluminiu emailat, cu jaluzele fixe si plasa impotriva patrunderii
insectelor;
e valve de evacuare aer,
o registri/clapete pentru reglarea manuald a debitului de aer, ce vor fi montati pe
tubulatura/grila;
e modul de automatizare si comanda la distanta;
Tubulaturile de ventilare se vor realiza din materiale incombustibile, clasa de reactie la foc A1
~ tabla zincata. Izolatia pentru tubulatura se executa din materiale cu clasa de reactie la foc cel putin
Az-s1,do agrementate pentru utilizare in mediu spitalicesc.

SPATII INTERIOARE DESERVITE DE CENTRALE DE VENTILATIE P

Pentru spatiile incadrate in clasele de incéperi | sau Il (blocul op ,umtgtea de terapte
intensiva si blocul de nasteri) au fost prevazute instalatii de incalzir izare numai>aer prin
sisteme de ventilatie cu asigurarea mecanica a aportului de aer pro

aspat. Astte azié?f_est propuse
urmatoarele centrale de ventilatie: ;";ru.; S AN P l
e CTA1 (bloc nasteri): ”. o & e J/ -
Debit introdus/evacuat CTA : 5900mc/h (600Paf300Pa} . \lecpe/ / /;

- Aerintrodus vara 18grC/60% - filtrare G4/F5/F9 ' P

- Aerevacuat vara 24grC/50% - Filtrare G4
- Aerintrodus iarna 24grC/60% - filtrare G4/F5/F9
- Aerevacuat iarna 18grC/50% - Filtrare G4
- Exterior vara:32.8grC/35%
- Exterior iama:-18gr/90%
- Recuperator in placi.
- Baterie de incalzire apa calda 80/60grC
- Baterie de racire in detenta directa
Baterie de umidificare
s CTA 2 (umtate ATI):
Debit introdus/evacuat CTA ; 4200mc/h (600Pa/300Pa)
- Aerintrodus vara 18grC/60% - filtrare G4/F5/F9
- Aer evacuat vara 24grC/50% - Filtrare G4
- Aerintrodus iarna 24grC/60% - filtrare G4/F5/F9
- Aer evacuat iarma 18grC/50% - Filtrare G4
- Exterior vara:32.8grC/35%
- Exterior iarna:-18gr/90%
- Recuperator in placi.
- Baterie de incalzire apa calda 80/60grC
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- Baterie de racire in detenta directa
- Baterie de umidificare
e CTA3 (bloc operator):
Debit introdus/evacuat CTA : 10400mc/h (900Pa/300Pa)
- Aerintrodus vara 18grC/60% - filtrare G4/F5/F9
- Aer evacuat vara 24grC/50% - Filtrare G4
- Aerintrodus iarna 24grC/60% - filtrare G4/F5/F9

- Aerevacuat iarna 18grC/50% - Filtrare G4 ———
- Exterior vara:32.89rC/35% //:,/?,» SCU >
- Exterior iama:-18gr/90% % e
- Recuperator in placi // Q

- Baterie de incalzire apa calda 80/60grC (e § 7 :

- Baterie de racire in detenta directa E ) 1. /j 05480 |
- Baterie de umidificare R g e f

L

Filtrarea aerului introdus se va realiza in trei trepte G4 si F7 si F9 (filtre mon‘ta‘tewn centrgia de!
tratare). Pentru filtrarea finala grilele pravazute in proiect sunt dotate cu spatiiy -,1ru ﬁ!tru acestaﬂ
de tip HEPA H14. A4 L

Alimentare cu agent termic se va face din punctul termic al obiectivului, cu U raseu comun
pentru fiecare corp in parte, realizat din teava de otel si izolat cu tuburi de cauciuc sintetic. Conductele
montate la exterior sau in canal tehnic vor fi protejate cu manta din aluminiu. Pentru racordarea la
centrala termica nu este necesar spor de putere instalata.

Nu este necesara prevederea unei surse de frig deoarece agregatele contin baterii in detenta
directa si vor fi echipate cu grup compresor/condensator.

Calculul, dimensionarea si echiparea spatiilor va fi facuta pentru a putea mentine parametrii
ceruti in orice perioada a aerului. Calculul sarcinii de racire a fost facut pentru temperatura de 170C si
umiditate relativa de 60%. Calculul sarcinii de incalzire s-a intocmit pentru o temperatura de 270C si
umiditate relativa de 30%.

Comanda pentru sala ocupata/sala neocupata se va realiza manual sau automat. Pentru
perioada cand sala este neocupata debitul de aer proaspat va fi redus la 50%. Pe tubulatura de
extractie se va monta o clapeta de reglaj cu servomotor care va fi actionata de un regulator in functie
de presostatul diferential montat.

Tubulatura pentru distributia si extractia aerului vor fi realizate din tabla cu grosimea de minim
0.5mm si izolata termic si fonic.

Transportul aerului ventilat se va face vertical coloane, apoi se va distribui orizontal la fiecare
nivel in parte. La ramificarea pe nivel se va monta cate o clapeta antifoc, un atenuator de zgomot si un
registru reglaj. Canalele principale de ventilatie vor fi montate pe hol, in tavanul fals. Racordarea la
grilele de introducere si evacuare se va face cu tubulatura circulara tip Spiro sau flexibila pentru
lungimi mai mici de 1.5m. Pentru reglajul debitului pe grilele de ventilatie se vor monta registri de
reglaj.

Pentru blocul operator introducerea se va realiza central in incaperi. Extractia se va realiza
prin grile amplasate la nivelul pardoselii — 75% din debit (200mm fata de pardoseala) si grile prevazute
la nivelul plafonului (25%). Debitul de aer extras va fi controlat pentru a se asigura suprapresiunea
necesara pentru astfel de spatii. In aceasta zona nu este permisa tubulatura flexibila.

//

4. MASURI DE SECURITATE S| SANATATE IN MUNCA

Managementul responsabil pentru executia lucrarii va asigura conditii optime de respectare a
prevederilor cuprinse in Planului de securitate si sanatate in munca al santierului si Planurile proprii de
securitate si sanatate in munca specifice subantreprencrilor de lucrari de instalatii.
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Se vor respecta cerintele minime generale de securitate si sanatate in munca referitoare la
locurile de munca specifice executiei lucrarilor de instalatil.

Pentru asigurarea securitatii muncii antrepriza de montaj va lua masuri in vederea instruirii
personalului de lucru astfel incat sa-si insuseasca si sa respecte instructiunile de securitatea muncii
specifice fiecarui loc de munca.

Conducerea antreprizei va elabora masuri de asigurare a securitatii si sanatatii personalului
care trebuie dotat cu echipament de lucru conform “Normativului individual de protectia muncii”
aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Receptionarea instalatiei si punerea in functiune este posibila numai dupa ce se constata ca
s-au respectat prevederile proiectului si cele ale furnizorilor de utilaje.

Pe perioada realizarii investitiei, in activitatea de constructii - montaj se vor respecta normele
specifice de securitatea muncii dintre care mentionam:

- personalul muncitor va executa numai lucrarile incredintate de seful de echipa sau

maistru si numai acelea pentru care este calificat

- incarcarea, descarcarea, manipularea si asezarea materialelor se va face de personal

specializat, dotat cu echipament de protectie corespunzator

- materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate impotriva

rostogolirii si miscarii necontrolate, fara a se sprijini de pereti, schele, utilaje

- personalul muncitor care lucreaza la inaltime, pe schele si platforme va fi dotat cu

echipament de lucru si protectie corespunzator, iar sculele vor fi pastrate in ladite

- zonele de lucru vor fi bine luminate si ventilate /’”_ | 2

- nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor sau a ﬁaror persoane ‘?fl?f-\\
aflate in zona //("“ SRR _1 |

- este interzisa intrarea persoanelor straine in zona de lucru fw 7270\ S\

- conducatorii locurilor de munca vor urmari cu atentie mentinerea di lpllnel a ordlmrA#a , |
curateniei la locul de munca precum si mentinerea libera a cailor de gcees ' [ / /]

- prelucrarea tevilor prin taiere si indoire precum si operatiile de pilire),g:
tevilor se vor face cu dispozitive si utilaje in perfecta stare de functiona

- operatiile de prelucrare a tevilor vor fi executate pe bancul de lucru, cu
protectie adecvat

- montarea tevilor se va face pe suporturi dimensionate pentru a rezista la greutatea
conductei umpluta cu apa si acoperita cu izolatie cat si la eforturile rezultate din dilatare

- in cazul montarii tevilor in apropierea instalatiilor electrice se vor lua masuri de intrerupere
a alimentarii cu energie electrica pe toata perioada montajului

- fiecare trusa de instalator trebuie sa contina un pachet de pansamente si dezinfectante
pentru eventualele zgarieturi sau rani usoare

- in timpul probelor ce se fac la conducte este interzisa stationarea personalului muncitor in
apropierea conductelor

- in timpul confectionarii si montarii saltelelor de vata minerala personalul muncitor trebuie
sa folosesca ochelari, manusi si masti de protectie

- in locurile unde se confectioneaza sau se lucreaza cu vata minerala se interzice
depozitarea alimentelor si luarea mesei

- se interzice circulatia pe conducte.

Precizam ca aceste masuri de protectie a muncii nu sunt limitative, ele vor fi completate de
antrepriza de montaj.

SPECIALITATEA: INSTALATII TERMICE |10]
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5. MASURI PREVENIRE A SITUATIILOR DE URGENTA

Se va avea in vedere ca in timpul montarii instalatiilor sa se mentina o curatenie deosebita a
spatiului de lucru, eventualele resturi de materiale combustibile vor fi imediat indepartate pentru a
preveni izbucnirea unor incendii.

Personalul care efectueaza montajul are obligajia sa predea locul de munca curat, inclusiv
spatiile folosite pe parcursul lucrarilor pentru depozitarea diferitelor materiale.

Executantul are obligatia sa asigure securitatea spatiului de lucru impotriva incendiilor si sa
doteze locurile de munca cu mijloace de stins incendiul corespunzatoare normativelor in vigoare.

Personalul de executie va fi instruit privind normele de paza contra incendiilor si masurile ce
trebuie luate in cazul izbucnirii unui incendiu.

La efectuarea probelor si receptionarea lucrarilor beneficiarul trebuie sa verifice daca toate
masurile de protectia muncii si de prevenire si stingerea incendiilor sunt in stare de functionare.

La sudarea oxiacetilenica generatoarele de acetilena transportabile se vor instala in aer liber,
in afara incaperii in care se sudeaza, ferite de razele solare sau surse de foc deschise.

Arzatoarele de sudura se vor controla inainte de inceperea si terminarea lucrului pentru ca
robinetele de oxigen si de acetilena sa se inchida perfect.

La terminarea lucrului conducatorul compartimentului de lucru va verifica:

- oprirea tuturor masinilor si utilajelor

- curatarea locului de munca

- evacuarea deseurilor

- scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri

flexibile.

Periodic si dupa terminarea lucrului se va cerceta cu atentie daca nu s-au creat focare de
incendiu.

Personalul muncitor trebuie sa fie informat asupra riscurilor in caz de incendiu la locul de
munca, sa cunoasca si sa respecte normele specifice de prevenire si stingerea pceﬁiﬁor _

Pe parcursul executiei lucrarilor de montaj intreprinderea executan ere resgonsabal;tatea \
asigurarii tuturor masurilor de protectie contra incendiilor: o “

- instructajul tuturor muncitorilor din santier f ¢ ,\

- formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul executat ¢ nform normélor

- echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului \'\.

- asigurarea unui post telefonic pentru anuntarea pompierilor militariin

.x\

. Intocmit,
Ing. Liviu-Cimpureanu
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